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i 2 DANAK

Test Reg. v, 48

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

[DIREKTE UNDERS@GELSE
Temperatur 11,2 " Provested: gg::g';?;dvej 2
Lugt* - Ingen lugtr
Smag* Normal Prevedato:  2019-07-29 KI. 10:05
Farve® - sngen Provetager: Laboratoriet DS/SO5667-5
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT  Vandkvalitetskrav ) |METODE S,
Kimtal v. 22°C prml 4 200 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml 3 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi <1 i.m. Colilert 0,086
E. coli pr.100mi <1 i.m. Colilert 0,06

FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE  |RESULTAT  |vandkvalitetskrav ) |METODE Urel
Farvetal Pt mg/ 10 15 DS/EN7887 15%
Turbiditet FNU 0,38 1 DS/EN7027 5%
pH - ~ pH 7,8 7 - 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 95,1 >30 DS/EN27888 2%
NVOC c mg/ 37 4 SM5310 12%
Calcium ca?t mgfl 72,6 <200 ICP-OES 10%
Magnesium M2 mg/! 35,5 50 ICP-OES 5%
Jem, total Fe mg/ 0,050 0.2 ICP-OES 10%
Mangan Mn mg/l 0,018 0.05 ICP-OES 5%
Ammonium* NH, * mg/l 0,19 ! 0.05 ISO 7150/1 10%
Nitrat NO3 " mg/l _ 3,4 50 DS/EN10304 5%
Nitrit NOp " mg/l 0,047 ! 0.01 DS/EN 26777 6%
Hardhed, total *dH 18 5 - 30 Beregnet 35%
Svovibrinte* HpS mg/l < 0,02 DS 278
Metan CHy mg/l 0,04 GC/FID 10 %
It 0z mgA 8,8 - DS/EN 5814 5%

1) Anferte vandkalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.

Ca, Mg, Fe, Mn og Metan er udfort af AnalyTech, akkr.nr. 401, i o

rapport nr. 350560 og -6482, kopi kan rekvireres. e

Tegn forklaring: , e e e

! Vandkwalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: lkke malelig. Urg 0g Sz Méleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant
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MIKROBIOLOGISK KONTROL

Ebbelekke Vandvaerk Analyserapport nr. 20190812/036
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4500 Nykebing Sj. Blad 1 af 1

B 2 DANAK

Test Reg. nr. 48

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gaslder udelukkende for den analyserede prove

IDIREKTE UNDERS@GELSE _
Temperatur 15,6 °C |Provested: LZ::;I:;SSKO\’E”
Lugt* _ _ I_ngan lugt
Smag* ‘Normal Prevedato: 2019-07-29 Kl. 10:40
Farve® ARanR Provetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE : SULTAT Vandkvalitetskrav 1) |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.ml 1 200 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml 5 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml = 3 i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100mi <1 i.m. Colilert 0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSOGELSE " |RESULTAT Vandkvalitetskrav 7} |METODE Usel
pH i pH 7,6 7 - 8,5 |DS/ENISO 10523
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 96,8 >30 DS/EN27888 2%
It 02 mg/l 9,2 DS/EN 5814 5%

1) Anferte vandkalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.

- \ - N
S B S ——oms

Tegn forklaring: - R . o
! Vandkwalitetskrav ikke overhaldt. * uden for akkreditering. . : T
i.m.: lkke malelig. Urg 0g S;: Maleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant
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s 2 DANAK

Test Reg. nv. 48

Rapporten md kun gengives i uddrag, his laboratoriet har gockendt uddraget. Resuitatet gasider udelukkende for den analyserede prove

IDIREKTE UNDERS@GELSE
Temperatur 16,4 °C [[Provested: ;‘;;‘:"::nr;asaj
Lugt* Ingen lugt
Smeg® sy Provedato:  2019-07-29 KI. 11:00
Farve* ingen Prevetager: Laboratoriet DS/ENISO 19458
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE __ [RESULTAT  \Vandkvalitetskrav ) |[METODE  §;
Kimtal v. 22°C pr.mi . 3 : 200 DS/[EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C _ pr.mi 2 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml < 1 i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. Colilert 0,06

FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE [RESULTAT  |vandkvalitetskrav ! |METODE T
pH pH 7,5 7 - 8,5 |DS/ENISO 10523
Ledningsewne (refv. 20 °C) mS/m 87,4 >30 DS/EN27888 2%
it Oz mag/l 8,8 DS/EN 5814 5%

1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2018.

BT WM.
Tegn forklaring: T SO
I Vandksalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. ,
i.m.: ke mélelig. Urg 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant




MIKROBIOLOGISK KONTROL
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DONSIlab
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Analyserapport nr. 20190911/004

11. september 2019

Blad 1 af 1

s DANAK

Test Reg. nr. 48

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

IDIREKTE UNDERS@GELSE
o . Kekken
Temperatur 19,3 C |Prevested: Skoletoften 7
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato:  2019-09-02 KI. 10:55
Farve* tagen Provetager. Laboratoriet DS/SO5667-5
Udseende* Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS;@GELSE ' |[RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) IMETODE S_,-
Kimtal v. 22°C pr.ml 33 200 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml 8 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i, Colilert - 0,06
E. coli pr.100mi <1 i, Colilert 0,06
1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.
Opfig. pa preve af 2019-07-29 rapport nr. 20190806/003
.~ g . - ::‘?3 =

Tegn forklaring:

! Vandkalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: lkke malelig. Urg og Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant




MIKROBIOLOGISK KONTROL

Ebbelekke Vandvaerk
Brenshgj Strandvej 2
4500 Nykebing Sj.

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Rapporten méa kun gengives i uddrag, hvis Iai_:ora*_lotiet har godkendt
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2 DANAK

Test Reg. nr. 48

. Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERS@GELSE
: Kekken
18, e : 3 .
Temperatur 8,1 C ||Prevested Drusbjergve) 2
Lugt* Ingen lugt
Smag* : Normal Prevedato:  2019-09-02 KI. 10:40
Farve® shaes Provetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458
Udseende* Klar _
MKROBICH.OGSK UNDERS@GELSE _ |RESULTAT Vandkvalitetskrav 1! |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.ml 4 200 DS/EN6222 0.1
Kimtal v. 37°C pr.mi 1 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml < 1 iom. Colilert 0,06
E. coli pr.100mi <1 i.m. Colilert 0,06
|
1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.
A e

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overhaldt. * uden for akkreditering.

i.m.: kke malelig. Urey 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant




