NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL
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Breonshej Strandvej 2
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Kopi til:
Odsherred Kommune
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R. DONS’
VANDANALYTISK LABORATORIUM
NAERUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 49

2850 NERUM

TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 8704
29. januar 2008
Blad 1 af 1

st DANAK

TEST Reg. ne 48

Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prove.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

Prevested: Rentvand ved
Temperatur ved pravetagning 10.2°c afgang fra vark
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Provedato: 15.01.2008 k1. 11:50
Farve Ingen Provetager: laboratoriet (MD)
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vaﬂgrgafge“- METODE
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml| <1 i.m. SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 37°C pr.mi <1 5 DS/EN6222
Kimtal v. 22°C pr.mi 5 50 DS/ENB222
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vﬂﬂgr‘;?:*;e"- METODE 8y
pH pH 7.80 7.0-85 DS267
Ledningsevne mS/m 112.0 DS/EN27888 2%
NVOC c ma/ 4.30 ! 4 SM5310 5%
Jern Fe mg/l 0.06 0.10 DS225 4%
Mangan Mn ma/l <0.005 0.02 Ds227 5%
Ammonium NH, * mg/l <0.05 0.05 SM 4188 4%
Klorid ci” mg/l 97 250 DS/EN10304 1.5%
Fluorid F* mg/l 0.985 1.5 DS/EN10304 3%
Nitrat NO; ° mg/l 3.8 50 DS/EN10304  2.5%
Nitrit NO; - mg/l <0.01 0.01 DS6777 1.5%
1) Se bekendigerelse nr. 1664 af 14. december 2006 * uden for akkreditering
| Vandkvalitetskrav ikke overholdt %""% @Vﬂb
l.m.: Ikke malelig sr: Total fejl Underskrift

VOwiil Virsion 2.9 [Agré 2007)




R. DONS’

BEGRAENSET DRIKKEVANDSKONTROL VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7
POSTBOX 49
2850 NERUM
TELEFON 45 B0 31 33

Analyserapport nr. 8705
Ebbelekke Vandvark 29. januar 2008
Bronshej Strandvej 2 Blad 1 af 1
4500 Nykebing S

Kogpi til:
Odsherred XKommune

st DANAK

TEST Reg. nr 48

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkend uddraget. Resultatet gaslder udelukkende for den analysarede prove.
DIREKTE UNDERS@GELSE *
. Prevested: Brenshej Strand-
Temperatur ved pravetagning 7.9°C vej 2 (handvask)
Lugt Ingen lugt
Farve Ingen Provetager: laboratoriet (MD)
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vﬂﬂma{';ﬂls- METODE
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1l im. SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C pr.mi 3 200 DS/ENG222
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vaﬂg;ﬂi;ﬂs' METODE Sy
pH pH 7.65 DS287
Ledningsevne mS/m 107.0 DS/EN27888 2%
Jern Fe mg/l 0.06 0.20 DS225 %
Iit 0. mg/l 11.9 >5 DS2205 5%
1) Se bekendlgerelse nr. 1664 af 14. december 2006 * uden for akkreditering

| Vandkvalitetskrav ikke overholdt -ZM(A %ﬂﬁd_

L.m.: Ikke malelig sr: Total fejl Underskrift




BEGRANSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelekke Vandvark
Bronshej Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Xommune

Rapporten ma kun gengives | uddrag, hvis laboratoriet har godkeandt uddraget.

R. DONS’

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 49
2850 NAERUM

TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 8706

29. januar 2008

Blad 1 af 1

sk DANAK

TEST Rep. ne 48

Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

Provested: Fallesskoven

Temperatur ved pravetagning 8.1°C Afgang

Lugt Ingen lugt

Simep Normal Provedato: 15.01.2008 k1. 12:15

Farve Ingen Provetager: laboratoriet (MD)

Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Va"fg:ﬂﬁﬂl& METODE
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1l im, SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C pr.mi 4 200 DS/ENB222
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT V-ﬂ:r';‘;af;m- METODE Sy
pH pH 7.80 DS287
Ledningsevne mS/m 109.0 DS/EN27888 2%
Jern Fe _mghl 0.05 0.20 DS225 4%
Nitrit NO; - mg/l <0.01 0.10 DS6777 1.5%
it 0; mg/l 12.3 >5 D82205 5%

1) Se bekendtgorelse nr. 1664 af 14. december 2006

I Vandkvalitetskrav ikke averholdt
i.m.: lkke malelig sr: Total fejl

* uden for akkreditering

Lregs e

Underskrift




R. DONS’
BEGR/ENSET DRIKKEVANDSKONTROL VANDANALYTISK LABORATORIUM
NERUMGARDSVEY 7
POSTBOX 49

2850 NAERUM
TELEFON 45 B0 31 33

Analyserapport nr. 8707
Ebbelokke Vandvark 29. januar 2008

Brenshej Strandvej 2 Blad 1 af 1
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune

s DANAK

TEST Regj nr 48
Rmmnﬁhmgengimlud&ag.hvblammﬁdharmmmmml Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prave.
DIREKTE UNDERS@GELSE *
— Provested: TF Sendervang
Temperatur ved pravetagning 1.7°¢c Vand fra Ebbelokke
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Prevedato: 15.01.2008 k1. 12:30
Farve Ingen Provetager: laboratoriet (MD)
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vanm‘gﬂw METODE
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 im. SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C pr.ml 1 200 DS/ENB222
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vaﬂg;‘fﬁgm- METODE Sy
pH pH 7.75 DS287
Ledningsevne mS/m 108.0 DS/EN27888 2%
Jem Fe mg/| 0.05 0.20 DS225 4%
It 0; mg/l 12.2 >5 DS2205 5%
1) Se bekendtgerelse nr. 1664 af 14. december 2008 * uden for akkreditering
| Vandkvalitetskrav ikke overholdt =
i.m.: Ikke malelig sv: Total fejl Underskrift

VDwn Version 2 8 [Aprd 20071




SARLIG DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelekke Vandvark
Brenshej Strandvej 2
4500 Nykebing S

Rapporien ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriel har godkendt uddraget.

y
R. DONS
VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7
POSTBOX 49

2850 NERUM
TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 8708

29. januar 2008
Blad 1 af 1

s DANAK

TEST Rag nn 48

Resultalet gaelder udelukkende for den analyserede prove.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

Provested: TF Sendervang
Temperatur ved pravetagning 7.7%¢ OLV, vand fra GHT
Prwadato: 15-0102008 kl- 12335
Provetager: laboratoriet (MD)
MIKROBIOLOGISK UNDERS@ZGELSE RESULTAT Vﬂﬂfmk?ﬁm- METODE
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100m| <1 iLm. SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 37°C pr.ml 1 20 DS/ENG222
Kimtal v. 22°C pr.mi 10 200 DS/ENG222
FYSISK-KEMISK UNDERS@ZGELSE RESULTAT Vandkvalitets- METODE

krav 1) e

1) Se bekendigereise nr. 1664 af 14. december 2006

I Vandkvalitetskrav ikke overholdt
Lm.: Ikke malelig sr: Total fejl

* uden for akkreditering

s Bt

Underskrift

VDwin Viesion 2.9 [Aart 2007]



