R. DONS’

BEGRENSET DRIKKEVANDSKONTROL VANDANALYTISK LABORATORIUM
NEARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 49
2850 NAERUM
TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 9586
Ebbelekke Vandvark 20. januar 2009
Brenshej Strandvej 2 Blad 1 af 1
4500 Nykebing S

Kopi til:
od
D s DANAK

TEST Rag. nt. 48

Rapporten méa kun gengives | uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet galder udelukkende for den analyserede prave.
DIREKTE UNDERS@GELSE *
. Prevested: TF Sendervang
Temperatur ved pf'\mﬂiﬂg 6.3"C vand fra Ebbelegkke
Lugt Ingen lugt
Farve Ingen Provetager: laboratoriet (MD)
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandialiels- | METODE
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100m| <1 im. SMg223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C pr.mi 3 200 DS/ENG222
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandivallels: | METODE sy
pH pH 7.45 DS287
Ledningsevne mS/m 108.0 DS/EN27888 2%
Jem Fe mg/l 0.12 0.20 DS225 4%
it 0; mg/l 9.2 >5 DS2205 5%
1) Se bekendtgerelse nr. 1449 af 11. december 2007 * uden for akkreditering
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| Vandkvalitetskrav ikke overholdt o i 2P UL (riite. .

i.m.: Ikke malelig sv: Total fejl Underskrift
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BEGRANSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelokke Vandvark
Bronshej Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten mé kun gengives | uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget

R. DONS’

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 49

2850 NAERUM

TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 9585

20. januar 2009
Blad 1 af 1

s DANAK

TEST Reg: o 48

Resultatet gasider udelukkende for den analyserede prave.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

| Vandkvalitetskrav Ikke overholdt
i.m.: lkke malelig sv: Total fejl

. Provested: Fa:llesskoven
Temperatur ved provetagning 6.8°C Afgang
Lugt Ingen lugt
Farve Ingen Provetager: laboratoriet (MD)
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Var 'd“w"“L';"“ METODE
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 im. SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C pr.mi 7 200 DS/ENG222 .
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT vandevallets- | METODE  s¢
pH pH 7.55 DS287
Ledningsevne mSim 107.0 DS/EN27888 2%
Jem Fe mgA 0.01 0.20 DS225 4%
Nitrit NO; -~ mg/l <0.01 0.10 DS/EN 26777 1.5%
It 02 mg/l 9.7 >5 DS2205 5%
1) Se bekendtgerelse nr. 1449 af 11, december 2007 * uden for akkreditering
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BEGRAENSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelekke Vandvark
Breonshej Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)
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R. DONS’

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEY 7

POSTBOX 49

2850 NARUM

TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 9584

20. januar 2009
Blad 1 af 1

st DANAK

TEST Raeg o 48

Resultatet gaider udelukkende for den analyserede prave.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

| Vandkvalitetskrav ikke overholdt
L.m.: Ikke malelig sv: Total fe;l

Provested : Rasteplads Syd

Temperatur ved provetagning 5.7°C

Lugt Ingen lugt

— Normal | Prevedato: 06.01.2009 kl. 12:00

Farve Ingen Provetager: laboratoriet (MD)

Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandyaliets- | METODE
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml| <1 im. SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C pr.mi 20 200 DS/ENG222
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT vandivallels | METODE ~ s¢
pH pH 7.40 DS287
Ledningsevne mS/m 107.0 DS/EN27888 2%
Jemn Fe mg/l 0.12 0.20 DS225 4%
it 02 mg/l 8.3 >5 DS2205 5%

1) Se bekendtgerelse nr. 1449 af 11. december 2007 * uden for akkreditering
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NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbeleokke Vandvark

Brenshej Strandvej
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune

GEUS (Jupiter)

]

Rapporten méa kun gengives | uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

R. DONS’

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 48

2850 NERUM

TELEFON 4580 31 33

Analyserapport nr. 9583

20. januar 2009
Blad 1 af 1

s DANAK

TEST Rig ni 48

Resultatet gasider udelukkende for den analyserede prove.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

| Vandkvalitetskrav Ikke overholdt
i.m.: lkke malelig sr: Total fejl

Provested: Rentvand, vark
Temperatur ved prevetagning 9.0°C
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Provedato: 06.01.2009 kl. 12:15
Farve Ingen Provetager: laboratoriet (MD)
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT V‘"‘“‘“m‘ﬂ“ft" METODE
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 Lm. SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 37°C pr.m! <1 5 DS/ENG222
Kimtal v, 22°C pr.ml 4 50 DS/ENG222
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT V‘"g“a‘;“;*;"" METODE Sq
pH pH 7.50 7.0-85 DS287
Ledningsevne mS/m 311.5 DSIEN27888 2%
NVOC [ mg/l 4.10 ! 4 SM5310 5%
Jem Fe mg/l 0.02 0.10 DS225 4%
| Mangan Mn mg/! <0.005 0.02 DS227 5%
Ammonium NH, " mg/l <0.05 0.05 SM 4188 3%
Kiorid cr mg/! 100 250 DS/EN10304  1.5%
Fluorid F mag/l 150 15 DS/EN10304 3%
Nitrat NO, -~ n_'lgr‘l 4.2 50 DS/EN10304 2.5%
Nitrit NO; ~ mg/l <0.01 0.01 DS/EN 28777  1.5%
1) Se bekendtgerelse nr. 1449 af 11. december 2007 * uden for akkreditering
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