BEGRAENSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelekke Vandvark
Breonshoj Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopl til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporien méa kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet Har godkend! uddraget

VANDANALYTISK LABORATORILM
NARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 48

2850 NAERUM

TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 91062

21. april 2009
Blad 1 af 1

s DANAK

TEST Rog no 48

Resultatet gasider udelukkende for den analyserede prove.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

Provested: TF Sendervang
Temperatur ved provetagning 8.6°C Vand fra Ebbelekke
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Provedato: 15.04.2009 k1. 11:15
Farve Ingen Provetager: laboratoriet (MD)
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT V‘":rg‘{“ﬁ"‘s' METODE
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi <1 im. SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C pr.mi 8 200 DS/EN6222
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT ““ﬁ:fﬂ“* METODE Sy
pH pH 7.45 DS287
Ledningsevne mSim 125 DS/EN27888 2%
Jem Fe mgll 0.01 0.20 DS225 4%
Nitrit NO; ~ mg/l 0.07 0.10 DS/EN 26777 1.5% |
it 02 . mg/l 7.8 >5 DS2205 5%
1) Se bekendtgorelse nr. 1449 af 11. december 2007 * uden for akkreditering
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt .ﬁwz&é &g_ﬁ___
Lm. Ikke malelig sv: Total fejl Underskrift

VDwin Viersion 3.3 [Obober 2000]



BEGRANSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelekke Vandvark
Bronsheoj Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune

GEUS (Jupiter)

Rapparten ma kun genglves | uddrag, hvis laboratoriet har godkend! uddraget

R. DONS’

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVE. 7

POSTBOX 49

2850 NAERUM

TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 91061

21. april 2009
Blad 1 af 1

sk DANAK

TEST Reg it 48

Resultatet gelder udelukkende for den analysarede preve,

DIREKTE UNDERS@GELSE *

Provested: Havnebyen

Temperatur ved provetagning 9.1°¢c Toilet pi havnen

Lugt Ingen lugt

Smag Normal Provedato: 15.04.2009 k1. 11:25

Farve Ingen | Provetager: laboratoriet (MD)

Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandivaliets | METODE

Coliforme bakterier v, 37°C pr.100ml <1 i.m. SM8223, 20.ed.

Kimtal v. 22°C pr.mi 85 200 DS/ENG222
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vo™ | METODE s
pH pH 7.45 DS287 T
Ledningsevne mS/m 124 DS/EN27888 2%
Jern Fe mg/ 0.02 0.20 DS225 4%
Nitrit NO; - mg/ 0.03 0.10 DS/EN 26777  1.5%
it 0, mg! 7.6 >5 DS2205 5%

1) Se bekendtgerelse nr. 1449 af 11. december 2007 * uden for akkreditering

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke malelig sr: Total fejl

Srstto Sl

Underskrift




BEGRAENSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbeleokke Vandvark
Breonshej Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopl til:
Odsherred Kommune

GEUS (Jupiter)

Rapporten ma kun gengives | uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget,

R. DONS’
VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 49

2850 NARUM

TELEFON 45 8031 33

Analyserapport nr. 91063

21. april 2009
Blad 1 af 1

s DANAK

TEST Rag o 48

Resultatel gaelder udelukkende for den analyserede prove.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

| Vandkvalitetskrav ikke overholdt

Provested: Fallesskoven

Temperatur ved prevetagning 9.0°c Afgang

Lugt Ingen lugt

o Normal | Prevedato: 15.04.2009 k1. 11:50

Farve Ingen Provetager: laboratoriet (MD)

Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvallels- | METODE

Coliforme bakierier v. 37°C pr.100m| <1 i.m. SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C pr.mi 11 200 DS/ENG222
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT ™ | METODE: &,
pH pH 7.45 DS287

Ledningsevne mS/m 126 DS/EN27888 2%
Jern Fe mg/] 0.04 0.20 DS225 4%
Nitrit NO; ° magi 0.06 0.10 DS/EN 26777  1.5%
It 0, mg/l B.3 >5 DS2205 5%

1) Se bekendtgerelse nr, 1449 af 11. december 2007 * uden for akkreditering

i.m.: lkke malelig sv: Total fejl

Notres 6l

Underskrift




