NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbeleokke Vandvark
Breonshej Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi il:

Odsherred Kommune

GEUS (Jupiter)

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

R. DONS’

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 49

2850 NARUM

TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 10686

3. februar 2010
Blad 1 af 1

s DANAK

TEST Reg. nr. 48

Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prave.

Temperatur ved prevetagning

DIREKTE UNDERS@GELSE %

7.7°€

Lugt

Smag

Ingén lugt
Normal

Farve

Ingen

Udseende

Klar .

Provested :

Prgvedato :

Rentvand, vark

28.01.2010 k1. 13:50

Prevetager: laboratoriet (MD)

MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandeliets | METODE
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi ' <1 im. SM9223. 20.ed.
Kimtal v. 37°C prml <1 5 DS/EN6222
Kimtal v.-22°C prml 4 50 DS/ENG6222
FYSISK-KEMISK UNDERSZGELSE  RESULTAT —T Va"‘fr‘;‘(la;‘;ets' METODE St
pH _pH ~ 7.65 7.0-85
’_ Ledningsevne mS/m - 112 DS/EN27888 2%
NVOC C mg/l 4.00 4 SM5310 5%
Jern Fe mg/l 0.11 ! 0.10 DS&225 4%
Mangan Mn mg/l <0.005 0.02 D§227 5%
Ammonium NH, " magfl = <0.05 005 SM 4188
Klorid e mgll 92 250 DS/EN10304
Fluorid F: mg/l 0.95 1.5 DS/EN10304 3%
Nitrat NO; mg/l 4.3 50 ..-DS/EN10304 2.5%
Nitrit NO, mg/! 0.03 0.10 _DSIEN 26777 15%
]
‘ 1
I‘”’— E
_I

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke malelig st: Total fejl

1) Se bekendtgarelse nr. 1449 af 11. december 2007

* uden for akkreditering

G-
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BEGRAENSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelokke Vandvark
Brenshej Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

R. DONS’

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NZARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 49

2850 NAERUM

TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 10687

3. februar 2010
Blad 1 af 1

s DANAK

TEST Reg. nr. 48

Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prave.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

s I - Provested: Fallesskoven
Temperatur ved pravetagning 4.3°C Afgang
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Prevedato: 28.01.2010 k1. 13:30
Farve Ingen Provetager: laboratoriet (MD)
Udseende __Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Verael®s | METODE l
Coliforme bakterier v. 37°C -pr.100ml ' <1 i.m. SM9223, 20.ed.
f Kimtal v. 22°C prmi =0 5 200 DS/ENG222 _‘
s z _I— - > el
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vemlen . LMETODE. o
pH pH D5287
IiLedningsevne mS/m 110 DS/EN27888 2%
Jern Fe mg/l : 0.04 DS§225 4%
Nitrit NO;”  mgll <0.01 0.10 DS/EN 26777 15%
11t 0, mg/l 10.5 >5 : D52205 5%

h

i

1) Se bekendtgarelse nr. 1449 af 11. december 2007

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: lkke malelig st: Total fejl

* uden for akkreditering

Underskrift

VDwin Version 3.3 [Oktober 2008]



BEGRANSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelgkke Vandvark
Bronshej Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

—

R. DONS’

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 49

2850 NERUM

TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 10688

3. februar 2010
Blad 1 af 1

s DANAK

TEST Reg. nr. 48

Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

Provested: TF Sendervang

Temperatur ved pravetagning 4.3°%C
Lugt Ingen lugt

‘ Smag Normal
Farve Ingen e

Udseende Klar

Provedato: 28.01.2010 k1. 13:50
Provetager: laboratoriet (MD)

Vand fra Ebbelekke

MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE | RESULTAT m
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml : <1 i.m. SM9223, 20.ed.
Kimtalv: 22°C prml 2 + 200 DS/ENG222

FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Va"lfr‘;‘(,a;igets' METODE Sy
pH pH 2 7.60 | Ds287

Ledningsevne mSim . 109 DS/EN27888 2%
Jern Fe mg/d | 0.03 020 DS225 4%
it 0, mg/l - 10.2 >5 DS2205 5% l

i

1) Se bekendtggrelse nr. 1449 af 11. december 2007

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke malelig st: Total fejl

* uden for akkreditering

Lriilma

Underskrift

VDwin Version 3.3 [Oktober 2008]



BEGRANSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelogkke Vandvark
Brenshej Strandvej 2
4500 Nykebing S

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

R. DONS’

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 49

2850 NAERUM

TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 10689

3. februar 2010
Blad 1 af 1

sk DANAK

TEST Reg. nr. 48

Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prave.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

‘ Provested: TF Sendervang

Temperatur ved pravetagning 3.6 € Vand fra GHT

Lugt Ingen lugt

Smag Prgvedato: 28.01.2010 k1. 13:00

Farve Ingen Provetager: laboratoriet (MD)

Udseende Klar

e T ; T
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE - RESULTAT Yarfloae® | METODE
el ks

Coliforme bakterierv. 37°C pr.100ml- _ <1 i.m. SM9223, 20.ed.
Kirntalv, 22°C prml. 11 200 DS/ENG222
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE | RESULTAT Vandoles | METODE. s,
pH pH | e DS287
Ledningsevne mS/m 100:0 DS/EN27888

Jern Fe ‘mgll 0.14 0.20

0, mgll 9.9 >5 DS2205

1) Se bekendtgerelse nr. 1449 af 11. december 2007

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke malelig st: Total feji

* uden for akkreditering

Underskrift

VDwin Version 3.3 [Oktober 2008]



BEGRANSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelgkke Vandvaerk
Brenshej Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

R. DONS’

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 49

2850 NERUM

TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 10690
3. februar 2010
Blad 1 af 1

s DANAK

TEST Reg. nr. 48

Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prave.

DIREKTE UNDERS@GELSE * L
Prevested: Regerivej 4
Temperatur ved pravetagning 4.7 °c
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Provedato: 28.01.2010 k1. 13:10
Farve ~Ingen | Prgvetager: laboratoriet (MD)
Udseende : Klar ,
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitets- | yEmopE

Coliforme bakterier v..37°C pr.100mi |

<1

krav 1)

SM9223, 20.ed:

Kimtal v..22°C

pr.mi =

- DS/ENG222

Vandkvalitets~

FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE | RESULTAT
I pH pH 7.5 | DS287
Ledningsevne mSim | 110 | DS/EN27888 2%
Jern Fe mg/l <0.01 020 DS225 4%
it 0, ‘mgl! 10.1 >5 DS2205 5% |

]

T

1) Se bekendtgarelse nr. 1449 af 11. december 2007

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: lkke malelig st: Total fejl

* uden for akkreditering

Underskrift

VDwin Version 3.3 [Oktober 2008]



