UDVIDET DRIKKEVANDSKONTROL
MED ORGANISKE MIKROFORURENINGER

Ebbelgkke Vandvark
Brenshej Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

R. DONS’

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 49

2850 NARUM

TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr.
30. juli 2010
Blad 1 af 3

11696

sz DANAK

TEST Reg. nr. 48

Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prave.

DIREKTE UNDERS@ZGELSE *

- i Provested: Rentvand, vark
Temperatur ved prevetagning
Lugt Ingen lugt -
Smag Normal Provedato: 15.07.2010 k1. 13:50
Provetager: laboratoriet (MD)
i T - ™
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE | RESULTAT Vandivallels: | METODE
Coliforme bakterier v. 37°C T prdooml | <1 im. SM9223, 20ed. |
Kimtal v. 37°C prm |2 5 DS/EN6222 4
Kimtal v. 22°C prmi _L -8 50 DS/EN6222
A
I e R & A
FYSISK-KEMISK UNDERS@ZGELSE RESULTAT Va",?r';‘(la;'gets' Sy
Se blad 2 . E ' |

-
e
ol i

1) Se bekendtgerelse nr. 1449 af 11. december 2007

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: lkke malelig st: Total fejl

* uden for akkréditering

ym
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UDVIDET DRIKKEVANDSKONTROL

MED ORGANISKE MIKROFORURENINGER

Ebbelokke Vandvark
Rentvand, vark

Provedato: 15.07.2010 kl. 13:50

R. DONS’

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 49
2850 NERUM

TELEFON 45 80 31 33

s DANAK

TEST Reg. nr. 48

Analyserapport nr. 11696
30. juli 2010
Blad 2 af 3

Hardhed, total

| FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT o
| Farvetal Pt mg/l 7 | DS/EN7887 5%
 Turbiditet FTU 0.41 ! 0.3 - DSIEN27027 =~ 5%
FpH pH 7.65 7.0-85 DS287 .
Ledningsevne mS/m 107 T’ | DSIEN27888 2%
Inddampningsrest mall 600 _ 1500 DS204 5%
NVOC c mg/l 3.90 ' 4 i SM5310 5% |
[ Calcium ca? DS/EN14911 3%
Magnesium Mg? DS/EN14911 ~ 3.5%
J Natrium Na® DS/EN14811 3%
Kalium K* DS/EN14911 3% |
Jern Fe DS225 4%
Mangan Mn DS227 5%
Ammonium NH, SM418B 3% |
Bicarbonat HCO3; DS/EN9963-1 2%
Kiorid cr- ( DS/EN10304  1.5% |
Fluorid F DS/EN10304 3%
Siilfat $0.:° DS/EN10304 ~ 15%
Nitrat NO; - DS/EN10304  2.5%
[ Nitrit NO, DS/EN26777  15%
Fosfor, total P DS292 5%
it 0, DS2205 5%
Aggressiv-kuldioxid CO; DS236 2%

k DS/EN14911 3,5%

1 Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke malelig sr: Total fejl
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* uden for akkreditering

Underskrift

VDwin Version 3.3 [Oktober 2008}



UDVIDET DRIKKEVANDSKONTROL

MED ORGANISKE MIKROFORURENINGER

Ebbelokke Vandvark

R. DONS’

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7
POSTBOX 49
2850 NARUM
TELEFON 45 80 31 33

s DANAK

TEST Reg. nr. 48

Rentvand, vark Analyserapport nr. 11696
30. juli 2010
Provedato: 15.07.2010 kl. 13:50 Blad 3 af 3
ENDERLEVERANCER. RESULTAT Va“gr';‘caii;et& METODE Sq
Atrazin % ugl <0.010 0.1 LoMS 15 %
Bentazon pg/! <0.010 0.1 GC/MS 15%
Cyanazin ugll <0.010 0.1 LCIMS
2,4:D ught <0010 0.1 GCIMS
Desethylatrazin pg/l <0.010 01 LCIMS
Desisopropylatrazin g/l <0.010 0.1
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) ugll
| 2,4-dichlorphenol* gl
4-Chlor-2-methylphenol* Ha/l. GC/IMS 1'5 %
Dichlobenil gt GCIMS 15 %
Dichlorprop wg/l l GC/MS 15 %
Dimethoat g LC/MS 15%
Dinoseb pgli - v
t_ENOC ol
Hexazinon pgll
[ Hydroxyatrazin yg/l LC/MS 15%
Isoproturon palt LC/MS 15% |
MCPA ug/l GCIMS 15.%
Mechlorprop _ugh GC/MS 15% I
Metamitron gl ; LC/IMS 15%
Pendimethalin g/l .~ <0.010 0.1
Simazin ‘gl <0.010 0.1
Terbutylazin pg/l <0.010 0.1 15%
| Benzen gl <0.020 1 GCI/MS, P&T  20%
Toluen gl | <0.020 GC/MS,P&T 20 %
Ethylbenzen g/l <0.020 GCIMS,P8T  20% |
Xylener gl <0.020 GC/MS, P&T 20%
Naphthalen pgll <0.020 2 GCMS,P&T  20%
Trichlormethan (Chloroform) ugll <0.020 1 GCIMS,P&T 10 % |
1.1 A-Trichlorethan pg/t <0.020 1 GC/MS,P&T  10%
| Tetrachlormethan _ g/l <0.020 1 GCIMS;P&T  10% |
Trichlorethen (Trichlorethylen) pg/t <0.020 1 GC/MS,P&T ~ 10%
... Tetrachlorethen (Tetrachlorethylen) pg/l <0.020 1 GCIMS, P&T 10 %
_1,2-Dichlorethan ug/l <0.020 1 | coms, per  10%
i 4
|
B st g
g ]
1) Se bekendtgerelse nr. 1449 af 11. december 2007 * uden for akkreditering
Org. mikroforureninger er bestemt af Milana under akk.nr. 361,
analyserapport 43137/10, kopi kan rekvireres.
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: lkke malelig st: Total fejt Underskrift

VDwin Version 3.3 [Oktober 2008}



BEGRAENSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelokke Vandvark
Brenshej Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten méa kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

R. DONS’

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 49

2850 NARUM

TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 11697

30. juli 2010
Blad 1 af 1

sk DANAK

TEST Reg. nr. 48

Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prave.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

Temperatur ved pmvetagnin.g

Lugt

Smag

Udseende

Provested :

Provedato :

Provetager :

Fallesskoven

Afgang

15.07.2010 k1. 13:15
laboratoriet (MD)

Vandkvalitets-

MIKROBIOLOGISK UNDERS@OGELSE =~ | RESU krav 1) METODE
Coliforme bakterier V. 37°C 00r im. SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C prml.- 200 DS/EN6222

FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE

P

RESULTAT

Vandkvalitets-
krav 1)

METODE Sp

pH pH 7.60

Ledningsevne mSim 107 DS/EN27888

Jern Fe mg/l 0.16 DS225

Nitrit NO,” ~mgh | 0.01 DS/EN 26777 1.5%
lit o mg/l r__ 9.2 >5 DS2205 5% |

o

o

Jr
i
j‘——J

;;_+____‘

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke malelig st: Total fejl

1) Se bekendtgerelse nr. 1449 af 11. december 2007

|

B i

* uden for akkreditering

i o
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R. DONS’

BEGRANSET DRIKKEVANDSKONTROL VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 49
2850 NARUM
TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 11699
Ebbelokke Vandvark 30. juli 2010
Bronshej Strandvej 2 Blad 1 af 1
4500 Nykebing S '

Kopi til:
Odsh d K
odsherred Eommune 2 DANAK

TEST Reg. nr. 48

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prave.

DIREKTE UNDERSZGELSE *

Provested: Sendervang

Temperatur ved pmyetagning vand fra Ebbelgkke

Lugt

Ingen lugt

Smag Normal | Provedato: 15.07.2010 k1. 12:55
Farve ‘ ; Ingen | Provetager: laboratoriet (MD)
Udseende - - Klar ‘

" Vandkvalitets-

MIKROBIOLOGISK UNDERSZGELSE | RESULTAT bk

Coliforme bakterier v..37°C ‘pr.100ml i.m. SM9223 20.ed.

Kimtal v. 22°C prmi | 3 ‘ 200 t DS/ENG222
— — —— :

FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE | RESULTAT Vandiyalle's | METODE sy

: T DS287
Ledningsevne | mS/m ‘ 111 ]F DSIEN27888 2%
0.20

Jern Fe mg/l R 0.03 : DS225
it 0; mg/l 1 8.7 >5 DS2205 5% |

1) Se bekendtgerelse nr. 1449 af 11. december 2007 * uden for akkreditering

1 Vandkvalitetskrav ikke overholdt m

i.m.: lkke malelig st: Total fejl Underskrift

VDwin Version 3.3 {Oktober 2008]



BEGRANSET DRIKKEVANDSKONTROL
MED UORGANISKE SPORSTOFFER

Ebbelokke Vandvark
Brenshej Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

R. DONS’

VANDANALYTISK LABORATORIUM
NARUMGARDSVEJ 7

POSTBOX 49

2850 NAERUM

TELEFON 45 80 31 33

Analyserapport nr. 11698
30. juli 2010
Blad 1 af 1

sk DANAK

TEST Reg. nr. 48

Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

FYSISK-KEMISK UNDERSZGELSE

S ——

, :'"': RBS?LTAT Vandkvalitets-

.| Prevested: Larsensvej 4
Temperatur ved pravetagning 16‘5'6,;9 C :
Lugt Ingen lugt |
Smag Normal | Prevedato: 15.07.2010 kl. 13:35
Farve 7 in‘ggn | Provetager: laboratoriet (MD)
Udseende Klar 7
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE | RESULTAT Vandkpaliets
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100m! <1 im. SM9223, 20.ed.
Kimtal'v. 22°C r.ml 2 200 DS/EN6222
e e =

k) METODE Sy

|

pH pH 4» - 7.50
Ledningsevne mS/m | 100 DS/EN27888
Jern Fe ‘mglt B 0.04 0.20 DS225
it 0, mg/l :
| Amen As  ygh i
Bor B . oygll
Nikkel Ni gl

EEEEE

e |

1) Se bekendtgerelse nr. 1449 af 11. december 2007

| Vandkvalitetskrav ikke overhoidt
i.m.: lkke malelig st: Total fejl

Arsen er bestemt af Milana under akk.nr.
analyserapport 43141/10, kopi kan rekvireres.

* uden for akkreditering
361,

Underskrift
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