BEGRAENSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelgkke Vandvark
Brgnshgj Strandvej 2
4500 Nykegbing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis faboratoriet har godkendt uddraget.

DONSla

R.DONS’ Vandanalytisk Lab

Lejrvej 29
Kr.Vaerigse
3500 Varlese
;45803133

b

oratorium AlS

Analyserapport nr. 13085
12. november 2010

Blad 1 af 1

2 DANAK

Test Reg. v 48

Resuitatet gasider udelukkende for den analyserede preve.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

Provested: TF Sgndervang

Temperatur ved provetagning 10.7°C vand fra EVA
Lugt Ingen lugt
Normal Provedato: 27.10.2010 k1. 10:33

Smag :

Earve Ingen Provetager: Laboratoriet (KD)

Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandvaliels:  METODE

Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi <1 im. SM8223, 20.ed.

E. coli pr.100m! <1 i.m. SM9223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C pr.mi 4 200 DS/EN6222
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandowllels | METODE sy
pH “pH 7.60 DS287

Ledningsevne mS/m 107 DS/EN27888 2%
Jern Fe mgh 0.05 0.20 D8225 4%
tit O mg/l 10.4 >5 DS2205 5%

1) Se bekendtgerelse nr. 1449 af 11. december 2007 * uden for akkreditering

{ Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke malelig sr: Total fejl

Underskrift

VDwin: Version 33 [Oktaber 2008}




BEGRENSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelgkke Vandvark
Bregnshgj Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten ma kun gengives | uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

DONSlab

' R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Vaerigse
3500 Veriose
1.:458031 33

Analyserapport nr. 13069

12. november 2010
Blad 1 af 1

2 DANAK

Test Rog. nv. 48

Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove,

DIREKTE UNDERSZGELSE * .
Provested: Fallesskoven,
Temperatur ved pravetagning 10.6°C afgang
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Prevedato: 27.10.2010 k1. 10:12
Farve Ingen Provetager: Laboratoriet (LG)
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Va",g‘;‘;ag‘ge‘s' METODE
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi <1 im: SMg223, 20.ed.
E. coli pr.100ml <1 im. SM8223, 20.ed.
Kimtal v. 22°C pr.mi 14 200 DS/ENG222
FYSISK~-KEMISK UNDERSZGELSE RESULTAT V&nl?g\:lalliget& METODE S¢
pH pH 7.65 Ds287
Ledningsevne mS/m 108 DS/EN27888 2%
Jern Fe mg/l 0.05 0.20 DS225 4%
Nitrit NO,~ mg/l <0.02 0.10 DS/EN 26777 1.5%
Hit Oz mg/l 10.6 >5 DS2205 5%
1) Se bekendigerelse nr. 1449 af 11. december 2007 * uden for akkreditering
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke maletig sr: Total fejl Underskrift

VDwin Version 3.3 [Okiabar 2008]



BEGR/ENSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelgkke Vandvark
Bregnshgj Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi fil:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis faboratoriet har godkendt uddraget.

D.NSlab

R.DONS’ Vandanaiytisk Laboratorium A/S
Lewe; 29
¥r. Verlose
3500 Veerlose
tf- 458031 33

Analyserapport nr. 13071
12. november 2010
Blad 1 af 1

2 DANAK

Test Rag. nr. 48

Resultatet gasider udelukkende for den analyserede prove.

DIREKTE UNDERSZGELSE *
Provested: Havnebyen
Temperatur ved provetagning 10.4°C Toilet p& havnen
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Provedato: 27.10.2010 k1. 10:50
Farve Ingen Provetager: Laboratoriet (KD)
Udseerde Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Va“g‘;‘ﬁ%@‘s‘ METODE
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi <1 im SM9223, 20.ed.
E. coli pr.100ml <1 i.m. SMg223, 20.ed.
Kimtalv. 22°C pr.mi 1 200 DS/EN6222
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT V”,ff';‘(,ag‘;e‘s' METODE Sy
pH pH 7.60 DS287
L.edningsevne mS/m 110 DS/EN27888 2%
Jern Fe mg/l <0.02 0.20 DS225 4%
1 0O; mgh 10.1 >5 DS2205 5%
1) Se bekendtgerelse nr. 1449 af 11. december 2007 * uden for akkreditering
{ Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke malelig sr: Total fejl Underskrift

VOwin Version 3.3 [Okiober 2008)



