UDVIDET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelgkke Vandvark
Brgnshgj Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis faboratoriet har godkendt uddraget.

DONSIab

R.DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29

Kr.Verlase

3500 Veerlese

tIf.: 458031 33

Analyserapport nr. 14633
16. august 2011
Blad 1 af 2

2 DANAK

Test Reg. nr. 48

Resultatet geeider udelukkende for den analyserede prave.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

Provested: Rentvand, vark
Temperatur ved prgvetagning 11.0°C Ebbelgkke Vandvark
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Provedato: 02.08.2011 k1. 10:30
Provetager: Lab. (DS/IS05667-5)
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Ve’ | METODE s,
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 im. SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100ml <1l i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
Kimtal v. 37°C pr.ml| <1l 5 DS/EN6222 0.1
Kimtal v. 22°C pr.ml 4 50 DS/EN6222 0,1
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvaiftets- | ympopE Sp

krav 1)

Seblad 2

1) Se bekendtgarelse nr. 1449 af 11. december 2007

| Vandkvalitetskrav ikke overholdt

i.m.: lkke malelig srog sr : Maleusikkerhed (se Bek. 866 af 2010)

* uden for akkreditering
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UDVIDET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelgkke Vandvark
Rentvand, vark
Ebbelgkke Vandvark

Prgvedato: 02.08.2011 k1. 10:30

DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Varlese
3500 Variase
tf: 458031 33

si? DANAK

Test Reg r 48

Analyserapport nr. 14633

16.

august 2011
Blad 2 af 2

FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Va",fr';"va:ige‘s' METODE Sy
Farvetal Pt mg/l 6 ! 5 DS/EN7887 5%
Turbiditet FTU 0.25 0.3 DS/EN27027 5%
pH pH 7.70 7.0-8.5 DS287
Ledningsevne mS/m 105 >30 DS/EN27888 2%
Inddampningsrest mg/t 610 1500 DS204 5%
NVOC c mg/l 4.5 4 SM5310 5%
Calcium Ca® mg/l 75 DS/EN14911 3%
Magnesium Mg® mg/h 37 50 DS/EN14911 3.5%
Natrium Na”* mg/l 93 175 DS/EN14911 3%
Kalium K* mg/l 9.0 10 DS/EN14911 3%
Jemn Fe mg/t 0.04 0.10 DS§225 4%
Mangan Mn mg/l 0.02 0.02 DS227 5%
Ammonium NH, * mg/l <0.05 0.05 SM 418B 3%
Bicarbonat HCO; - mg/t 485 DS/EN9963-1 2%
Klorid Gl mg/h 98 250 DS/EN10304 1.5%
Fluorid F- mg/l 0.91 1.5 DS/EN10304 3%
Sulfat SO, % mg/l 21 250 DS/EN10304  1.5%
Nitrat NO; - mg/l 4.1 50 DS/EN10304 2.5%
Nitrit NO; - mg/ 0.02 ! 0.01 DS/EN 26777 1.5%
Fosfor, total P mgft <0.015 0.15 DS292 5%
lit 0. mg/t 9.2 DS2205 5%
Aggressiv kuldioxid CO, mg/l <2 im. DS236 2%
Hardhed, total dH 19.1 DS/EN14911 3,5 %

1) Se bekehdtgerelse nr. 1449 af 11. december 2007

! Vandkvalitetskrav ikke overhoidt

i.m.: lkke malelig srog s: : Maleusikkerhed (se Bek. 866 af 2010)

* uden for akkreditering
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KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

Ebbelgkke Vandvark
Brgnshgj Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29

Kr.Veerlase

3500 Veerlose

tif. 45803133

Analyserapport nr. 14632

16. august 2011

Blad 1 af 2

€2 DANAK

Test Reg. nr. 48

Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prave.

" DIREKTE UNDERS@GELSE

*

Temperatur ved prevetagning

10.9¢°C

Provested: Rentvand, vark

Prevedato: 26.07.2011 k1. 13:31

Provetager: Lab. (DS/1IS05667-5)
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT VandoeiP® | METODE s,
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitets- | MpmopE Sn

krav 1)

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt

1) Se bekendtgereise nr. 1449 af 11. december 2007

i.m.: Ikke malelig stog s : Maleusikkerhed (se Bek. 866 af 2010)

* uden for akkreditering
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Morten Due, civ.ing.
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KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER Rgﬁ,ﬂflﬂk Labisatoritm A/S

Lejrvej 29

Kr. Varlese w

3500 Variase DANA
tif: 458031 33 Test Reg ml!<

Ebbelgkke Vandvark

Rentvand, vark Analyserapport nr. 14632

16. august 2011

Prgvedato: 26.07.2011 kl. 13:31 Blad 2 af 2
UNDERLEVERANCER RESULTAT Va"fr';“’ff;e's' METODE Sz
Atrazin ugh <0.010 0.1 LCMS 15 %
Bentazon ug/ <0.010 0.1 GC/MS 15 %
Cyanazin ugh <0.010 0.1 LC/MS 15 %
2,4-D pg/l <0.010 0.1 GCMS 15 %
Desethylatrazin g/ <0.010 0.1 LCMS 15 %
Desisopropylatrazin ugh <0.010 0.1 LC/MS 15 %
2,6-Dichlorbenzamid (BAM) ugh <0.010 0.1 GC/MS 15 %
2,4-dichiorphenol polt <0.010 0.1 GC/MS 15 %
2,6-dichlorphenol ugh <0.010 0.1 GC/MS 10 %
Dichlobenil ug/t <0.010 0.1 GC/MS 15 %
Dichlorprop 1] <0.010 0.1 GC/MS 15 %
Dimethoat ug/l <0.010 0.1 LC/MS 15 %
Dinoseb ugh <0.010 0.1 GC/MS 15 %
DNOC ugh <0.010 0.1 GC/MS 15 %
Hexazinon ugh <0.010 0.1 LC/MS 15 %
Hydroxyatrazin ug/t <0.010 0.1 LC/MS 15%
Isoproturon ug/ <0.010 0.1 LCMS 15 %
MCPA ug/ <0.010 0.1 GC/MS 15%
Mechlorprop ugh <0.010 0.1 GC/MS 15%
Metamitron ug/t <0.010 0.1 LC/MS 15%
Pendimethalin ugh <0.010 0.1 GC/MS 15 %
Simazin pg/ <0.010 0.1 LC/MS 15 %
Terbutylazin ugh <0.010 0.1 LC/MS 15%
Benzen ugh <0.10 1 GC/MS, P&T 20 %
Toluen ugh <0.10 GCMS, P&T 20%
Ethytbenzen ugfi <0.10 GC/MS, P&T 20 %
Xylener ugh <0.10 GC/MS, P&T 20 %
Naphthalen ug/l <0.10 2 GC/MS, P&T  20%
Trichlormethan (Chloroform) ugA <0.10 1 GC/MS, P&T 10 %
1,1,1-Trichlorethan ug/ <0.10 1 GC/MS, P&T 10 %
Tetrachlormethan ug/l <0.10 1 GC/MS, P&T 10 %
Trichlorethen (Trichlorethyien) ugh <0.10 1 GC/MS, P&T 10 %
Tetrachlorethen (Tetrachiorethylen) ugn <0.10 1 GC/MS, P&T 10 %
1,2-Dichlorethan ugfl <0.10 1 GC/MS, P&T 10 %
1) Se bekendtgerelse nr. 1449 af 11. december 2007 * uden for akkreditering
Org. mikroforuren. er udfgrt af AnalyTech, akkr.nr. 401,
rapport nr. 11-08829/30, kopi kan rekvireres p
I Vandkvalitetskrav ikke overholdt s
i.m.: lkke malelig srvog sr : Maleusikkerhed (se Bek. 866 af 2010) Morten Due, civ.ing.

VDwin Version 3.5 [Januar 2011}



BEGRANSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelgkke Vandvark
Brenshgj Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

DONSIab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29
Kr.Vaerlase
3500 Ve lose
tf: 458031323

Analyserapport nr. 14579

3. august 2011
Blad 1 af 1

2 DANAK

Test Reg nr 48

Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prave.

DIREKTE UNDERSZGELSE *

Provested: TF Fallesskoven

Temperatur ved provetagning 13.5°C

Lugt Ingen lugt

Farve Ingen Pravedato : 26 . 07 . 2011 kl. 13 M 50

Udseende Klar Provetager: Lab. (DS/IS05667-5)
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandoaliets | METODE s,

Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1l i.m. SM8223, 20.ed. 0,06

E. coli pr.100mi <1l im. SM9223, 20.ed. 0,06

Kimtal v. 37°C pr.ml <1 20 DS/EN6222 0,1

Kimtal v. 22°C pr.mi 4 200 DS/EN6222 0.1
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT | ‘30l | METODE  s.

pH pH 7.70 | DS287

Ledningsevne mS/m 103 j DS/EN27888 2%

Jern Fe mg/h 0.08 0.20 DS225 4%

Nitrit NO, - mg/l <0.01 0.10 DS/EN 26777  1.5%

fit 0. mg/ 9.3 >5 DS2205 5%

1) Se bekendtgereise nr. 1449 af 11. december 2007

| Vandkvalitetskrav ikke overholdt

i.m.: tkke malelig srvog s : Maleusikkerhed (se Bek. 866 af 2010)

* uden for akkreditering
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Morten Due. civ.ing.

VDwin Varson 3.5 {Januar 2011}



BEGR/ANSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelgkke Vandvark
Bregnshgj Strandvej 2
4500 Nykgbing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrve; 29

Kr. Veeriase

3500 Vailese

tif: 458031 33

Analyserapport nr.
3. august 2011
Blad 1 af 1

14580

2 DANAK

Test Reg nr 48

Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prave.

DIREKTE UNDERS@GELSE *
Prevested: TF Sgndervang
Temperatur ved pravetagning 14.5°C
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Provedato: 26.07.2011 k1. 14:10
Farve Ingen Provetager: Lab. (DS/IS05667-5)
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vanoeats | METODE s,
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100m! <1 i.m. SM8223, 20.ed. 0,06
Kimtal v. 37°C pr.mi 1 ! 20 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 22°C pr.ml 1 i 200 | DS/EN6222 0.1
|
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT | Vegoaliels | MproDE sy
pH pH 7.55 DS287
Ledningsevne mS/m 104 DS/EN27888 2%
Jem Fe mg/h 0.03 0.20 DS225 4%
it O. mg/i 9.2 >5 DS2205 5%
|
1
| !
| i
i
}
|
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I T
| {
1) Se bekendtgerelse nr. 1449 af 11. december 2007 * uden for akkreditering
L R i&,_(
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: ikke malelig stog s : Maleusikkerhed (se Bek. 866 af 2010) Morten Due, civ.ing.

VDwin Version 3.5 [Januar 2011]



BEGR/ENSET DRIKKEVANDSKONTROL
MED UORGANISKE SPORSTOFFER

Ebbelgkke Vandvark
Brgnshgj Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

DONSIlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29

Kr.Verlase

3500 Veerlese

tif.: 458031 33

Analyserapport nr.
12. august 2011
Blad 1 af 1

14603

2 DANAK

Test Reg. nr. 48

Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prave.

DIREKTE UNDERSZGELSE *

Pravested : Havnebyen
Temperatur ved prevetagning 14.8°C Toilet p 4 havnen
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Provedato: 26.07.2011 k1. 14:34
Farve Ingen Provetager: Lab. (DS/IS05667-5)
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandeie's | METODE s,
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 im. SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100ml| <1l i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
Kimtal v. 22°C pr.ml 10 200 DS/EN6222 0,1
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandvajlels | METODE sy
pH pH 7.60 DS287
Ledningsevne mS/m 104 DS/EN27888 2%
Jern . Fe mg/l 0.02 0.20 DS225 4%
it 0, mgh 8.8 >5 DS2205 5%
Arsen As ugh 0.2 5 ICP/MS 3,3%
Bor B ugh 375 1000 SM4500C 4%
Nikkel Ni ug/ 0.2 20 DS259 / ICP* 15%

1) Se bekendtgarelse nr. 1449 af 11. december 2007

I Vandkvalitetskrav ikke overholdt

As og Ni udfert af AnalyTech, akkr.nr. 401,
rapport nr. 11-08856, kopi kan rekvireres

i.m.: Ikke malelig stog sr : Maleusikkerhed (se Bek. 866 af 2010)

* uden for akkreditering
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Morten Due, civ.ing.

VDwin Version 3.5 [Januar 2011]



