NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelgkke Vandveark
Brgnshgj Strandvej 2
4500 Nykgbing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

DONSlab

R DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29
Kr.Verlese
3500 Veerlese
tif. 45803133

Analyserapport nr.

26. januar 2012

Blad 1 af 1

2 DANAK

Test Reg. nr. 48

15941

Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prave.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

Provested: Afgang, vark
Temperatur ved pravetagning 9.0°C
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Provedato: 12.01.2012 kl. 11:50
Farve Ingen Prgvetager: Lab. (DS/IS05667-5)
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Va"fr‘;‘(,af‘)e‘s' METODE S,
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
Kimtal v. 37°C pr.ml <1 5 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 22°C pr.ml 16 50 DS/EN6222 0,1
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Va”fr‘;‘(,af‘)ets' METODE S
pH pH 7.65 7.0-85 DS287
Ledningsevne mS/m 109 >30 DS/EN27888 2%
NVOC C mgfl 3.1 4 SM5310 5%
Jemn Fe mg/l <0.02 0.10 DS225 4%
Mangan Mn mg/i <0.005 0.02 DS259 / ICP* 5%
Ammonium NH, " mgh <0.05 0.05 SM 418B 3%
Klorid cl mg/l 119 250 DS/EN10304 1.5%
Fluorid F- mg/l 0.91 1.5 DS/EN10304 3%
Sulfat 804 % mg/l 24 250 DS/EN10304  1.5%
Nitrat NOj3 - mg/t 2.9 50 DS/EN10304 2.5%
Nitrit NO; - mg/l 0.01 0.01 DS/EN 26777 1.5%
Fosfor, total P - mg/l <0.015 0.15 DS292 5%

1) Se BEK nr. 1024 af 31/10/2011

| Vandkvalitetskrav ikke overholdt

i.m.: Ikke malelig srog s : Maleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

Morten Due, civ.ing.

* uden for akkreditering

VDwin Version 3.6 [November 2011}




BEGRANSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelgkke Vandverk
Bregnshgj Strandvej 2
4500 Nykgbing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

'DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Lal
Lejrve] 29
Kr.Verlase
3500 Veerlese
tif: 45803133

‘ratnr:ium"A/S

Analyserapport nr.
26. januar 2012
Blad 1 af 1

15940

2 DANAK

Test Reg. nr. 48

Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prave.

DIREKTE UNDERSZGELSE *

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt

; Provested: TF Sgndervang
Temperatur ved provetagning 7.0°C
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Provedato: 12.01.2012 kl. 12:45
Farve Ingen Provetager: Lab. (DS/IS05667-5)
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@ZGELSE RESULTAT Va"gr';‘(,ag“)e‘s' METODE S:
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100mi <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
Kimtal v. 22°C pr.mi 2 200 DS/EN6222 0,1
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandealiet” | METODE So
pH ' pH 7.85 DS287
Ledningsevne mS/m 106 DS/EN27888 2%
Jem Fe mg/i <0..01 0.20 DS225 4%
It 0. mg/l 10.9 >5 DS2205 5%
1) Se BEK nr. 1024 af 31/10/2011 * uden for akkreditering
£ 7 4
/L

i.m.: lkke malelig stog sr : Maleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

Morten Due, civ.ing.

VDwin Version 3.6 [November 2011]




BEGRANSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelgkke Vandvark
Brenshgj Strandvej 2
4500 Nykgbing S

Kopi til:
Odsherred Kommune
GEUS (Jupiter)

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

‘DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
kejrvej 29 :

Kr.Verlase

3500 Veerlese

tif: 45803133

Analyserapport nr. 15939
26. januar 2012
Blad 1 af 1

2 DANAK

Test Reg. nr. 48

Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prave.

DIREKTE UNDERS@GELSE *

Provested: Hegnsvej 1
Temperatur ved pravetagning 7.0°C
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Prgvedato: 12.01.2012 kl. 12:30
Farve Ingen Provetager: Lab. (DS/IS05667-5)
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSZGELSE RESULTAT Va"fr';‘(ff‘)e‘s' METODE s.
Coliforme bakterier v..37°C pr.100mi <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
Kimtal v. 37°C pr.ml 1 20 DS/EN6222 0,1
Kimtaiv. 22°C pr.ml 4 200 DS/EN6222 0,1
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Va“.‘(’r';‘(,a?‘)e‘s‘ METODE Sg
pH pH 7.80 DS287
Ledningsevne mS/m 107 DS/EN27888 2%
Jern Fe mg/l <0.02 0.20 DS225 4%
it (o7 mg/l 10.9 >5 DS2205 5%

1) Se BEK nr. 1024 af 31/10/2011

| Vandkvalitetskrav ikke overholdt
i.m.: Ikke malelig stog sr : Maleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

* uden for akkreditering

éf/m /

[

Morten Due, civ.ing.

VDwin Version 3.6 [November 2011]



BEGRAENSET DRIKKEVANDSKONTROL Do NSl d b

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29 s

Kr.Vaerlase k

3500 Varlese

tif: 45803133

Analyserapport nr. 15938
Ebbelgkke Vandvark 26. januar 2012
Brgnshgj Strandvej 2 Blad 1 af 1
4500 Nykebing S

Kopi til:

Odsherred Kommune @ DAN AK

GEUS (Jupite:r:) Test Reg. nr. 48

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prave.
DIREKTE UNDERS@GELSE = *
Provested: TF Fallesskoven
Temperatur ved prevetagning 7.0°C
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Provedato: 12.,01.2012 k1. 12:20
Farve Ingen Provetager: Lab. (DS/IS05667-5)
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSZGELSE RESULTAT Va“g;‘(laﬁge‘s' METODE s,
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
Kimtal v. 22°C pr.ml 9 200 DS/EN6222 0,1
FYSISK-KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandoelet | METODE g
pH pH 7.85 Ds287
Ledningsevne mS/m 108 DS/EN27888 2%
Jem Fe mg/l 0.02 0.20 DS225 4%
Nitrit NO, -~ mg/l 0.01 0.1 DS/EN 26777 1.5%
it 0, mg/ 10.9 >5 DS2205 5%
1) Se BEK nr. 1024 af 31/10/2011 * uden for akkreditering
I Vandkvalitetskrav ikke overholdt L{
i.m.: lkke malelig srog s : Maleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011) Morten Due, civ.ing.
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