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2 DANAK

Test Reg. mr. 48

ives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt Mdea Resuiltatet geelder udelukkende for den analyserede prave

Temperatur 11,0 ' C | Provested:  TF Feellesskoven
' - Ingen lugt =
Lugt s.rwi i Provedato:  2012-10-29 KI. 09:36
S‘magf Normal :
Farve “Ingen -~ [IProvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Udseende Klar ‘ l
_ Kimtal v, 22°C : , DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C prioomi | <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli ~ pr.100mi <1 i.m. SM9223,20.ed. 0,06
" oH T pH 1,90 7 - 8.5 |DS287
Ledningsevne  mSim 107 >30 - |DS/EN27888 2%
Jern, total “Fe - mgl 0,05 0.20 DS225 4%
Nitrit NO~ mg/l 0,002 0.1 DS/EN 26777 1.5%
Wt 0 mgh 10,5 >5 DS2205 5%
i)SeBEan1024af31l10/2011
b owerholdt. * uden for akkredit
! Vandiowlitetskrav ikke L itering. L
i.m.: lkke Irr(\eélelig Urgt 09 Sy Malleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011) Morten Due, civ. ing.




(01) BEGRANSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelgkke Vandvaerk
Brenshgj Strandvej 2
4500 Nykebing S

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Rapporten ma kun ge

DONSIlab

R.DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrve] 29
Kr.Veerlase
3500 Vaerlese
tif: 45803133

Analyserapport nr. 20121104/011
4. november 2012

Blad 1 af 1

2 DANAK

Test Reg. nr. 48

gives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

' Temperatur : i1 °C  [|Provested:
Lugt " Ingen lugt

: ug ” = i . —|Prevedato:
Smag Normal “

Farve Ingen Provetager:
Udseende Klar

TF Sendervang
2012-10-29 KI. 10:08

Laboratoriet

DS/S05667-5

Kimtal v, 22°C 2 200 IDS/IEN6222 0,1
Kimtal v, 37°C 1 20 |os/iENe222 © 04
' Coliforme bakterier v. 37°C <1 i.m. SM9223, 20.¢d. 0,06

E. coli E ‘ SM9223, 20.ed.

Tegn forklaring:

I Vandkwalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: lkke malelig Ure 0g Sy: Méleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

pH pH 7,85 7-=-8.5 DS287
Ledningsevne : mSim 111 >30 DS/EN27888 2%
Jem, total Fo mgh 0,06 0.20 DS225 4%
It 0, mall 10,4 >5 DS2205 5%
1) Se BEK nr 1024 af 31/10/201
'y o7

Morten Due, civ. ing.
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2 DANAK

Test Reg. nr 48

11,2
Ingen lugt |

Temperatur Pregvested:

| Lugt
Smag Normal Provedato:
: Fare o Provetager:

- Kiaz

| Kimtalv. 22°C  prml

ives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddralget Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prave

Oddenvej 137
Spar Kagbm.

2012-10-29 KI. 10:18

DS/1S05667-5

Laboratoriet

200 |DS/EN6222 0,1

Coliforme bakterier v, 37°C pr.100ml

i.m, 0.06

|sM9223, 20.ed.

~E.coli pr.100ml

SM9223,20ed. 0,06

oH DS287

 Ledningsevne 108 >30  |DS/EN27888 2%
r— " Fe " 0,09 0.20 DS225 4%
B ,_ 0, 10,4 >5 DS2205 5%

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Tegn forklaring: .
1 Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke malelig Urey 0g Sy: Méleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

7 /w 1
&V{X . ké"'(

Morten Due, civ. ing.




