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Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Test Reg. nr 48

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSQGELSE *

Temperatur 11,5 °C . ||Prevested:  TF Feellesskoven
;L:S;g ;:i:zllugt Prgvedato:  2013-10-21 Kl. 12:05
Earve Ingen Prgvetager: Laboratoriet DS/IS05667-5
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSQGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav.?)  |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.mi 9 200 DS/EN6222 0.1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100mi <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) |METODE Upei
pH pH 7,90 7 - 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne mS/m 107 >30 DS/EN27888 2%
Jern, total Fe mg/l 0,012 0.20 DS225 4%
Nitrit NO> - mg/! 0,002 0.1 DS/EN 26777 1.5%
it 02 mg/! 9,9 >5 DS2205 5%

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Tegn forklaring:
I Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. L.
i.m.: lkke malelig Urej 0g Sy: Méleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011) Morten Due, civ. ing.
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ngit;irk(GEUS) - 4

Tast Reg. ne. 45

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERS@GELSE *

Temperatur 12,0 °C  {|Prevested: TF Sgndervang
:::';g ;:::zllugt Provedato:  2013-10-21 Ki. 11:11
Farve Ingen Provetager. lLaboratoriet DS/IS05667-5
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSQGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ! |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.mi 1 200 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
E.coli pr.100mi <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
FYSISK -KEMISK UNDERSYGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav !} |METODE Urel
pH pH 7,95 7 - 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne mS/m 107 >30 DS/EN27888 2%
Jern, total Fe mg/i 0,034 0.20 DS225 4%
Iit 0 mg/l 10,0 >5 DS2205 5%

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Tegn forklaring: v
_!Vandkwalite}skrav ikke owerholdt. * uden for akkreditering. '
i.m.: lkke malelig U 0g Sy Maleusikkerhed (se BEK rr. 900 af 17/08/2011) Morten Due, civ. ing.
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Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gaeider udelukkende for den analyserede prave
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DANAK

Test Reg. nr 4

DIREKTE UNDERSQGELSE *
Temperatur 12,3 °C . ||Pravested:  Havnebyen
Lugt Ingen Tugt Provedato:  2013-10-21 KI. 11:40
Smag Normal
Earve Ingen Prevetager: Laboratoriet DS/IS05667-5
Udseende Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav V! |METODE 5,
Kimtal v. 22°C prml 7 200 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100m} <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,08
E. coli pr.100mi < 1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06

FYSISK -KEMISK UNDERSQGGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav /) |METODE Urel
pH pH 7,85 7~-8,5 DS/ENISO 10523
Ledningsevne mS/m 107 >30 DS/EN27888 2%
Jern, total Fe mgll 0,019 0.20 DS225 4%
it O mgfi 9,9 >5 D82205 5%

1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: lkke malelig Uy og Sy Maleusikkerhed (se BEK nr. 900 af 17/08/2011)

Morten Due, civ. ing.




