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Test Req. nr 48

Rapporten mé kun gengives | uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSGGELSE *
Temperatur 7,6 °C {{Provested: TF Faellesskoven
;urrig ;::::llugt Provedato:  2014-04-07 Ki. 09:45
Farve Ingen Provetager: Laboratoriet DS/SO5667-5
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE IRESULTAT  \Vandkvalitetskrav ) |METODE s
Kimtal v. 22°C pr.mi 12 200 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakferier v. 37°C pr.100mi <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100mi <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT  [Vandkvalitetskrav ) [METODE Urel
pH pH 7,80 7 - 8,5 |DSENISO 10523
Ledningsevne mS/m 106 >30 DS/EN27888 2%
Jem, total Fe mg/ 0,018 0.20 DS225 4%
Bt 02 mg/ 10,1 >5 DS2205 5%
1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011
/
L de
!Tgnwﬁtngg;«av ikke overholdt. * uden for akkreditering. o
i.m.; ikkke malelig. Uret 0g Sy- Maleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014) Morten Due, civ. ing.
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Ebbelokke Vandvaerk Analyserapport nr. 20140507/021
Brenshgj Strandvej 2 7. maj 2014
4500 Nykebing S Biad 1 af 1

it 2 DANAK

Tesi Reg. nr. 48

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERS@GELSE *
Temperatur 9,2 °C HProvested: TF Feellesskoven

Provedato:  2014-04-24 Kl. 10:00

Prevetager. Laboratoriet DSASO5667-5
FYSISK - KEMISK UNDERSQGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE Upet
Nitrit NOo - mg/ 0,019 0.1 DS/EN 26777 1.5%

1) Se BEK nr 1024 of 31/10/2011
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Y ]
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Tegn forkdaring: e

! Vandkwalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. o
i.m.; lkke malelig. Urgy 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 065/03/2014) Morten Due, civ. ing.
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Ebbelekke Vandvaerk Analyserapport nr. 201404 17/006
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prA 2 DANAK

Test Reg. nr, 48

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERS@GELSE *
' N . Oddenvej 141
Temperatur 8,0 C |Prevested: Odden Bryghus
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Pravedato:  2014-04-07 K. 10:45
Farve Ingen Provetager: Laboratoriet DSAS05667-5
Udseende Klar
MIKROB!OLOGISK UNDERSﬂGELSE ]RESULTAT Vandkvalitetskrav 1 |METODE S,
Kimtat v. 22°C pr.ml 10 200 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100mi <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
IFYSISK < KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) |METODE Urel
pH pH 7,85 7 - 8,5 DS/ENISO 10523
Ledningsevne mS/m 106 >30 DS/EN27888 2%
Jem, total Fe mgh 0,026 0.20 DS225 4%
it o7} mgh 10,0 >5 DS2205 5%
1) Se BEK nr 1024 af 31/10/2011
Tegn forklaring: U
! Vandkwalitetskrav ikke overholdt, * uden for akkreditering. o
i.m.: lkke malelig. Urg 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK rv. 231 af 05/03/2014) Morten Due, civ. ing.
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Ebbelokke Vandvaerk Analyserapport nr. 20140417/005
Bronshagj Strandvej 2 17. april 2014
4500 Nykebing S Blad 1 af 1

ot 2 DANAK

Tast Reg. vy 48

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geslder udelukkende for den analyserede prove
DIREKTE UNDERSOGELSE *

Temperatur 7,2 °C [|Provested: TF Sendervang
;unzg ;:::llugt Provedato:  2014-04-07 Ki. 10:10
Farve Ingen Prevetager: Laboratoriet DS/AS05667-5
Udseende Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE ~ |RESULTAT  |Vandkvalitetskrav ) |METODE S
Kimtal v. 22°C pr.mi 2 200 DS/EN6222 0.1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100mi <1 i.m. 8SM9223, 20.ed. 0,06

FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE |RESULTAT  |Vandkvalitetskrav ) |METODE Urel
pH pH 7,80 7 - 8,5 DS/ENISO 10523
Ledningsewne mS/m 105 >30 DS/EN27888 2%
Jem, total Fe mgh 0,035 0.20 DS8225 4%
It 0, mgh 10,3 >5 DS2205 5%

1) Se BEK v 1024 af 31/10/2011

Tegn forklaring:

1 Vandkalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. o

i.m.: lkke mélelig. Urgy 0g Sy Maleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014) Morten Due, civ. ing.




