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i & DANAK

Test Ry 1. 48

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prave

Prgvested:  TF Fasllesskoven

Prgvedato:  2014-10-06 KI. 11:22

DS/IS0O5667-5

Prevetager: Laboratoriet

1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014

Morten

Tegn forklaring: .
! Vandkalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering, Due, civ.
i.m.: [kke mélelig. Urg 0g Sy: Méleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014) ing.
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Ebbelgkke Vandvaerk Analyserapport nr. 20141009/004
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Kopi il @ DANAK

Jupiter (GEUS)

Test Reg. . 48

endt uddraget. Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede preve

T

Overbygade 2

Pravested:  54den Kirke

Prgvedato: 2014-10-06 KI. 10:40

DS/I505667-5

Pravetager: Laboratoriet

1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014

Tegn forklaring:
! Vandkwalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. Due, civ.
i.m.: lkke mélelig. Urey og Sy Maleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014) ing.
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ik & DANAK

Test Heg. 1. 48

get. Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prave

Provested:  TF Sendervang

HiProgvedato:  2014-10-06 KI. 10:55

DS/IS05667-5

Prgvetager: Laboratoriet

1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014

Morten

Tegn forklaring: '
! Vandkwalitetskrav ikke overhldt. * uden for akkreditering. Due, civ.
i.m.: [kke mélelig. Urg 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014) ing.




BAKTERIOLOGISK |
VANDKONTROL

Ebbelokke Vandvzerk
Bronshgj Strandvej 2
4500 Nykebing Sj.

Prevetager: Laboratoriet (DS/1S019458)

Provedato: 17. oktober 2014
F

3500 Veerlase
£lf; 458031 33

Analyserapport 141103-8

3. november 2014

Blad 1 af 1

& DANAK

Test Reg. nr. 48

MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE

Tid Temp.* | Coliforme | E. coli Kimtal 37 | Kimtal 22
°C pr. 100 ml pr. 100 ml pr. ml pr. ml

Afgang, vark 10:00 11,0 11 <1 1 12
TF Sendervang 10:35 13,4 <1 <1 1 3
Sendervangsvej 20 10:30 14,2 <1 <1 <1 1
Overbyvej 2, v. Kirken 10:20 15,2 1! <1 1 6

Metode: SM9223,20.ed. SM9223, 20.ed. DS/EN6222 DS/EN6222
Vandkvalitetskrav iflg. Bek.: 292,

Vandverk: im. im. 5 50

Ledningsnet: im. im. 20 200

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt.

ol L.

Morten Due, civ.ing.”

* Uden for akkreditering.

Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prave.

Rapporten mé& kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Tegnforklaring: <mindre end. > sterre end. i.m. ikke malelig.
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30. oktober 2014
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& DANAK

Test Reg. nr. 48

MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE

Tid Temp.* | Coliforme | E. coli | Kimtal 37 | Kimtal 22
°C pr.100ml | pr. 100 ml pr. ml pr. ml

Afgang, vaerk 11:00 11,0 1! <1 5
Overbyvej 2, v. Kirken 11:22 13,9 1! <1 5

Metode: SM9223,20.ed.  SM9223, 20.ed. DS/EN6222 DS/EN6222
Vandkvalitetskrav iflg. Bek.: 292.

Vandvark: im. im. 5 50

Ledningsnet: im. im. 20 200

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt.
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Morten Due, civ.ing.

* Uden for akkreditering.

Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prave.
Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.
Tegnforklaring: < mindre end. > starre end.

i.m. ikke malelig.




