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o & DANAK

Tost Reg. ar 48

R?PPOHQ”‘F_“? kun geﬁgives i uddrag hvis laboratoriet har godkendt uddraget Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove
DIREKTE UNDERS@GELSE * ;

Temperatur - 9,9 °C |Provested: Afgang, veerk
Ingen lugt
Lugt g g Provedato:  2015-05-18 KI. 09:23
Smag Normal
Farve Ingen Prevetager:  Laboratoriet DS/EN ISO 19458
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE ~ |RESULTAT  |Vandivalitetskrav?) [METODE S
Kimtal v. 22°C . pr.mi i1 50 DS/ENB222 0,1
" Kimtalv. 37°C pr.m 1 5 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi <1 i.m SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100mi <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014
; 7 Ao £/
. Lilditi~ e
Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. L
i.m.: ke malelig. Urey 00 Sr: Maleusikkerhed {se BEK nr. 231 af 05/03/2014) Morten Due, civ. ing.
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Rapporten ma kun gengl\es i uddrag hvns laboratonet har godkendt uddraget Resuiltatet gesider udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERS@GELSE * e
Temperatur 9,6 °C [{Provested: Gl Ebbelokkevej3
: ;‘r‘f;g' :::::llugt Provedato:  2015-05-18 KI. 10:50
Farve ; Ingen Provetager; Laboratoriet DSNSO5667-5
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE ~ |RESULTAT  |vandkvalitetskrav!) |METODE 'S,
Kimtal v. 22°C pr.mi 2 200 DS/EN6222 0,1
. Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi < 1 i.m. 8SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100mi <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
FYSISK -KEMISK UNDERS@GELSE ~ ~ |RESULTAT = _ |Vandkvalitetskrav? |METODE =~ U
“pH pH 7,9 7 - 8,5 IDSENISO 10523
Ledningsewne .mS/m 110 >30 DS/EN27888 2%
Jem, total Fe mghl 0,022 0.20 DS225 4%
fit 02 mg/! 9,8 > 5 DS/EN 5814 5%
1) Se BEK rr 292 of 261312014
A il
Tegn forklaring; LA~ et

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: lkke malelig. Urgt 0g Sz Maleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)

Morten Due, civ. ing.
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it & DANAK

Text Reg. nr. 48

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis !aboratonet har godkendt uddraget Resultatet geelder udelukkende for den analyserade prove
DIREKTE UNDERSQGELSE * '

Temperatur 13,5 °C  #Prevested: Den Gyldne Hane
: Ingen lugt
Lugt g g Provedato:  2015-05-18 KL, 10:21
Smag Normal
Farve Ingen Provetager: Laboratoriet DSASO05667-5
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE  |RESULTAT _ \andkvalitetskrav) |METODE S
Kimtal v.'22°C pr.mi 4 200 DS/ENG222 0,1
- Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi <1 : i.m. - 18M9223, 20.ed. - 0,06
E. coli ‘ : pr.100ml <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
[FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE ~ |RESULTAT ~ |vandkvalitetskrav V) |METODE Upet
" pH , pH v 7,9 : 7 - 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsewne mS/m 110 >30 DS/EN27888 2%
Jem, total Fe mgh 0,027 0.20 DS225 4%
14 02 mgft 11 > 5 DS/EN 5814 5%
1) Se BEK nr 292 of 26/3/2014
| /]
"
Al
Tegn forklaring:
 Vandkwalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. L.
i.m.: lkke malelig. Uy og Sy Maleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014) Morten Due, civ. ing.




