(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelgkke Vandvaerk
Brenshgj Strandvej 2
4500 Nykebing Sj.

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove
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DIREKTE UNDERSQGELSE *
Temperatur 9,4 “0C Prevested:  Afgang, veerk
Lugt Ingen lugt
Smag e Prevedato:  2016-01-11 KI. 08:29
Farve Ingen Provetager: Laboratoriet DS/NS0O5667-5
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.mi 14 50 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.mi 2 5 DS/EN6222 0.1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m SM9223, 20.ed. 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ! |METODE Urer
pH pH 7.7 7 - 8,5 DS/ENISO 10523
Ledningsevne mS/m 120 >30 DS/EN27888 2%
NVOC C mg/l 3,9 4 SM5310 5%
Jem, total Fe mg/l 0,013 0 ICP-OES 5%
Mangan Mn mg/l < 0,002 0.02 ICP-CES 5%
Ammonium NHg * mg/l < 0,02 0.05 ISO 7150/1 3%
Klorid o mg/l 115 250 DS/EN10304 1.5%
Fluorid F mg/l 1,0 .5 DS/EN10304 3%
Sulfat SO % mg/l 18 250 DS/EN10304 1.5%
Nitrat NO3~ mag/l 3,2 50 DS/EN10304 2.5%
Nitrit NOz - mg/l < 0,002 0.01 DS/EN 26777 1.5%
Fosfor, total P mag/l < 0,01 0:15 DS292 5%
It Q2 mag/l 11 DS/EN 5814 5%
1) Se BEK nr 1310 af 25/11/2015
a!‘ ‘

Tegn forklanng:

! Vandkwalitetskrav ikke overholdt. ™ uden for akkreditering.
i.m.: lkke malelig. U.g og S;: Maleusikkerhed (se BEK nr. 1311 af 25/11/2015)

Morten Due, civ. ing.
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Kopi til:
Jupiter (GEUS)

2 DANAK

Rapporten ma kun gengives | uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prowe

DIREKTE UNDERS@GELSE *
Temperatur 6,6 °C | Prevested: Sgg;r;\':é L
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Prevedato: 2016-01-11 KI. 09:41
Farve tngen Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSGGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ! |METODE S;
Kimtal v. 22°C pr.mi 17 200 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m. SMG223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ! |METODE Urel
pH pH % 7 - 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne mS/m 110 >3 DS/EN27888 2%
Jem, total Fe mg/l 0,058 0.20 DS225 4%
it Oz mg/l 11 > 5 DS/EN 5814 5%
1) Se BEK nr 1310 af 25/11/2015

Tegn forklanng:

! Vandkwalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditenng.
i.m.: lkke malelig. U.g 0g S;: Maleusikkerhed (se BEK nr. 1311 af 25/11/2015)

Morten Due, civ. ing.
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Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvs laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

R.DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

DIREKTE UNDERSGGELSE *
Temperatur 6,7 C Provested:  TF Fallesskoven
;ur:;g ;:j::llugt Pregvedato:  2016-01-11 K. 09:21
Farve Ingen Prgvetager: Laboratoriet DS/IS0O5667-5
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE Sr
Kimtal v. 22°C pr.ml 15 200 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml 1 20 DS/ENB222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m SM9223, 20.ed. 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1)  [METODE Urel
pH pH 7,8 7 - 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsewvne mS/m 110 >30 DS/EN27888 2%
Jem, total Fe mg/l 0,024 0.20 DS225 4%
Nitrit NOo - ma/l < 0,002 0 DS/EN 26777 1.5%
it O2 mall 11 > 5 DS/EN 5814 5%
1) Se BEK nr 1310 af 25/11/2015

Tegn forklanng:
! Vandk\alitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: lkke malelig. Urg 0g S;: Maleusikkerhed (se BEK nr. 1311 af 25/11/2015)

Morten Due, civ. ing.
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R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S

(01) BEGRANSET DRIKKEVANDSKONTROL
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5 L 2 DANAK

Rapporten ma kun gengives | uddrag, hvis laboratonet har godkendt uddraget. Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERS@GELSE *
Temperatur 6,5 “C Prevested:  TF Sendervang
Lugt Thies Provedato;  2016-01-11 KI. 09:00
Smag Normal
Farve Ingen Provetager: Laboratoriet DS/NS05667-5
Udseende Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT  |Vandkvalitetskrav ) |METODE Sy
Kimtal v. 22°C pr.mi 3 200 DS/ENG6222 0.1
Kimtal v. 37°C pr.ml <1 20 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m. SM8223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100ml <1 iom. SM9223, 20.ed. 0,06

FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) |METODE Urel
pH pH 7,8 7 - 8,5 DS/ENISO 10523
Ledningsevne mS/m 110 >30 DS/EN27888 2%
Jem, total Fe mg/l 0,030 0.20 DS225 4%
it (0] mg/l 11 > 5 DS/EN 5814 5%

1) Se BEK nr 1310 af 25/11/2015

AL~ dh
Tegn forklanng: i -

! Vandkwalitetskrav ikke overnoldt. * uden for akkreditening. o

.m.: lkke malelig. Urg 0g S;: Maleusikkerhed (se BEK nr. 1311 af 25/11/2015) Morten Due, civ. ing.




