DONSIab

(01) BEGRENSET DRIKKEVANDSKONTROL R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Ebbelokke Vandvaerk Analyserapport nr. 20160918/007
Brenshej Strandvej 2 19. september 2016

4500 Nykebing Sj. Blad 1 af 1

s 2 DANAK

Rapporten ma kun gengives | uddrag, hvs laboratonet har godkendt uddraget. Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prove

|DIREKTE UNDERS@GELSE *
Temperatur 11,2 €© Provested: éfbgtfe?g?::fgandvam
Lugt Ingen lugt ;
Smag Normal | Provedato:  2016-09-12 KI. 11:22
Farve Ingen Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Udseende Klar |
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE iRESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE S;
Kimtal v. 22°C pr.m ; 8 ; DS/EN6222 0.1
Kimtal v. 37°C pr.ml ' 1 5 DS/ENB222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06 |
FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) | METODE Urel
pH pH 7,7 = B ! DS/ENISO 10523
Ledningsevne mS/m 110 30 "DS7EN2-T-888 2%
Jern, total Fe mg/l 0,032 0.10 DS225 4%
| it 67) mg/l 10 DS/EN 5814 5%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklanng
! Vandkwalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditenng
im.: [kke maletig. Urg 09 S;: Maleusixkerhed (se BEK nr. 1903 af 29/12/2015) Morten Due. civ. ing.




DONSIlab

(01) BEGRZENSET DRIKKEVANDSKONTROL R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S

Ebbelekke Vandvaerk Analyserapport nr. 20160919/009
Brenshej Strandvej 2 19. september 2016
4500 Nykebing Sj. Blad 1 af1

2 DANAK

Rapporten ma kun gengives | uddrag, hus laboratonet har gockendt uddraget. Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERS@GELSE *

Temperatur 16,3 C } Provested: ggzgf\gj 135
Lugt Ingen lugt \
Siag Normal jPr@vedato: 2016-09-12 KI. 12:08
Farve Ingen Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ! |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.ml 3 20¢ DS/EN6222 0.1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 ' i.m. SM9223, 20.ed. 0.06 |
E. coli pr.100ml <1 ‘ im. SM9223, 20.ed. 0.06
FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT  |Vandkvalitetskrav ) |METODE Urel
pH pH ; 7,6 7 - 8,¢ DS/EN ISO 10523
| Ledningsewne mS/m . 110 'DS/EN27888 2%
i Jemn, total Fe mgfl i 0,029  0.20 77‘68225 4%
L 0z mg/! | 10 .- DS/EN 5814 5%

|1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklanng
! Vandkvalitetskrav Ikke overholdt. * uden for akkreditenng
i.m- lkke malelig. U, 09 Sy Maleusikkerhed (se BEK nr. 1903 af 29/12/2015) Morten Due, civ. ing.




DONSIab

(01) BEGR/ENSET DRIKKEVANDSKONTROL R. DONS’ Vandanalytisk Laboratcrium A/S
Ebbelekke Vandvaerk Analyserapport nr. 20160919/008
Brenshej Strandvej 2 19. september 2016

4500 Nykebing Sj. Blad 1 af 1

G A, T2 DANAK

Rapporten ma kun gengives | uddrag, hus laboratoniet har gockendt uddraget. Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERS@GELSE *

Temperatur 16,9 € I Provested gfr;;grgvej p
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Provedato:  2016-09-12 KI. 11:49
Farve —ha | Provetager: Laboratoriet DS/IS0O5667-5
 Udseende ] Klar - )
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ! |METODE S,
Kimtal v. 22°C ' prml 5 20 DS/EN6222 0.1
| Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml | <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
| E. coli pr.100m| <1 i .m. SM9223,20.ed. 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ! |METODE Urel
pH pH 7.6 7 - 8, DS/ENISO 10523
Ledningsewne mS/m 110 >3 DS/EN27888 2%
Jem, total Fe mg/! 0,030 .2 'DS225 4%
Iit Oz mag/l 10 > DS/EN 5814 5%

| 1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklanng
! Vandkualitetskrav ikke overholdt. " uden for akkreditenng.
i.m: lkke malelig. Urg 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr. 1903 af 29/12/2015) Morten Due. civ. ing.




