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2 DANAK

Test Rog. nr. 48

bt __ R VR
Temperatur 10,0 °C |Provested: gy} elgkke Vandveerk
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Provedato:  2017-05-15 KI. 10:35
Farve i Provetager: Laboratoriet DS/IS0O5667-5
Udseende Klar |
Kimtal v. 22°C pr.ml 1 2 00 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml < 1 20 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml < 1 1.m, SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100ml < i SM9223, 20.ed 0,06
pH pH 7.7 7 - 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne mS/m 111 >30 DS/EN27888 2%
Natrium Na* mg/l 100 175 DS/EN14911 3%
Jern, total Fe mg/l 0,012 g.20 DS225 4%
Klorid cr mg/l 119 250 DS/EN10304 1.5%
Sulfat S04 % mg/l 20 250 DS/EN10304 1.5%
it 02 mg/l 11 > 5 DS/EN 5814 5%
1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016
/
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Tegn forklaring: oo il i i,
| Vandkalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. o
i.m.: Ikke malelig. Urg 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016) Morten Due, civ. ing.
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Rapporten __Lna kun gengives i uddrag, hvs laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove
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Temperatur 9,9 C | Provested: Oddenvej 135

Lugt Ingen lugt

Smag Normal Provedato:  2017-05-15 KI. 09:32

Farve 2hgen Provetager: Laboratoriet DS/IS05667-5
Udseende Klax

Kimtal v. 22°C prml 3 200 DS/EN6222 0.1

Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 d.my SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100ml <1 iym. SM9223, 20.ed

pH pH 7,8 7w 8.5 DS/EN ISO 10523

Ledningsevne mS/m 110 >30 DS/EN27888 2%

Jem, total Fe mg/l 0,029 .20 DS8225 4%

Iit o) mg/l 11 > 5 DS/EN 5814 5%
1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklaring:
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I Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. . :

i.m.: Ikke malelig. Urg 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK . 914 af 27/06/2016) Morten Due, civ. ing.




(01) BEGRAENSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelokke Vandvaerk
Brenshgj Strandvej 2
4500 Nykebing Sj.

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29

Kr. Veerlase

3500 Veerlose

tif.: 458031 33

Analyserapport nr. 20170522/009
11. juni 2017
Blad 1 af 1

2 DANAK

Test Rog. nr 48

Rapporten ma kun ggngim i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

Temperatur 11,5 °C  ||Pravested:

Fiskehandler

Vestre Hawmevej 39
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Provedato:  2017-05-15 KI. 10:06
Farve tagen Provetager: Laboratoriet DS/IS05667-5
Udseende Klar
Lt el !
Kimtal v. 22°C pr.ml 13 200 DS/EN6222
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m SM9223, 20.ed.
E. coli pr.100ml <3 SM9223, 20.ed
pH pH 7,7 7= 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne mS/m 108 >30 DS/EN27888 2%
Jem, total Fe mg/ 0,023 0.20 DS225 4%
It o7} mg/l 11 5 5 DS/EN 5814 5%
1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016
/7 /
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Tegn forklaring:
! Vandkwelitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. ' L
i.m.: lkke malelig. Urg 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016) Morten Due, civ. ing.




