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Rapporten ma kun gengives | uddrag, hvs laboratonet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prave

DIREKTE UNDERS@GELSE
Temperatur 11,4 < Priovestec ggsggk:f{?andvaerk
Lugt Ingen lugt
Smag Normal Prevedato: 2017-09-25 KI. 11:55
s R |Provetager. Laboratoriet DS/ISO5667-5
Udseende Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ! ' METODE S;
Kimtal v. 22°C pr.ml 26 200 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml 3 20 DS/ENB222 (0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml 2 ! i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. Colilert 0,06

FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT  |Vandkvalitetskrav ) |METODE Urel
pH pH 7,6 - 8,5 DS/ENISO 10523
Ledningsevne mS/m 108 >30 DS/EN27888 2%
Jem, total Fe mg/l 0,033 ).20 DS225 4%
Iit 7] mg/l 11 > 5 DS/EN 5814 5%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forxlanng
! Vandkvalitetskrav ikke overhaldt. ™ uden for akkreditenng.
i.m.. lkke malelig. U og S, Maleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016) Karin Spanggaard, £H. laborant
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Rapporten ma kun gengives | uddrag, hvs laboratonet har godkendt uddraget. Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede proe

DIREKTE UNDERS@GELSE
Temperatur 14,7 °C | Provested Egg:i:ej 23
Lugt Ingen lugt
Smag Normal . Provedato: 2017-09-25 KI. 12:25
Farve Engen | Provetager:  Laboratoriet DS/IS0O5867-5
Udseende Klar |

[MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ! 'METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.ml 8 200 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml 2 DS/ENB222 (0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml €1 i.m Colilert 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m Colilert 0,06

FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE Urel
pH pH 7,7 7 - 8,5 DS/ENISO 10523
Ledningsevne mS/m 103 3 DS/EN27888 2%
Jem, total Fe mg/l 0,026 0.20 DS225 4%
Iit 7] mg/l 10 DS/EN 5814 5%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklaning
! Vandkwalitetskrav ikke overholct

* uden for akkrediternng.
i.m.: lkke malelig. Uy 0g S;: Maleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Karin Spanggaard, EH, laborant
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Rapporten ma kun gengives | uddrag, hvs laboratonet har godkendt uddraget. Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERS@GELSE |
Temperatur 13,9 C !Provestedf ?;G;;:?ens?;kovem
Lugt Ingen lugt
Smag Normal | Provedato:  2017-09-25KI. 12:42
Farve Shgen \Prevetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Udseende Klar ______L
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1 |METODE S;
Kimtal v. 22°C pr.ml 10 200 DS/ENB222 0,1 |
Kimtal v. 37°C pr.ml 3 20 DS/EN6222 (0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m. Colilert 0,06 |
E. coli pr.100mI <1 i .m. Colilert 0,06 |
FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav !) |METODE Ue
pH pH 7,7 7 -8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne mS/m 108 >30 DS/EN27888 2%
Jern, total Fe mg/l 0,025 0.20 DS225 4%
fit O, mg/l 10 >. 5 DS/EN 5814 5%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklanng
!'Vandkalitetskrav ikke owerhalct. * uden for akkreditenng. )
i.m.: Ikke malelig. Urg 0g S, Maleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016) Karin Spanggaard, EH. laborant




