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Blad 1 af 1

§2 DANAK

Rapporten ma kun gengives | uddrag, hvs laboratoniet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prave

DIREKTE UNDERS@GELSE
Temperatur 6,0 °C |Provested: gg::;i’;j :
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato:  2018-01-22 KI. 13.47
Farve* Gullig Prevetager: Laboratoriet DS/S05667-5
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.ml 81 200 DS/ENB222 0.1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. Colilert 0,06

FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT  |Vandkvalitetskrav ! |METODE Urel
Farvetal Pt mgll 10 15 DS/EN7887 5%
Turbiditet FTU 8,8 ! 1 DS/EN27027 5%
pH pH 7,0 7 - 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne mS/m 107 >30 DS/EN27888 2%
Jern, total Fe mg/l 1,2 ! 0.20 DS225 4%
it 7] mg/l 9,2 > 5 DS/EN 5814 5%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklanng

! Vandkalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditenng.
i.m.: [kke malelig. U.q og S, Maleusikkerhed (se BEK rr. 1146 af 24/10/2017)

Morten Due, civ. ing.




(01) BEGRANSET DRIKKEVANDSKONTROL

Ebbelokke Vandvark
Brenshgj Strandvej 2
4500 Nykebing Sj.

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

o

Analyserapport nr. 20180125/005

25. januar 2018
Blad 1 af 1

2 DANAK

Rapporten ma kun gengives | uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resutatet gaelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERS@GELSE
Temperatur 6,3 °C  ||Provested: gssz:;cf)::; 7
Lugt® Ingen lugt
Smag* Ingen Prevedato:  2018-01-22 KI. 13:25
Farve® i Prevetager:  Laboratoriet DS/IS0O5667-5
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1! |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.ml 68 200 DS/EN6222 0.1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml < 4 i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m Colilert 0,06

FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ! |METODE Urel
Farvetal Pt magfl 10 15 DS/EN7887 5%
Turbiditet FTU 2,0 DS/EN27027 5%
pH pH 7,2 - 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne mS/m 107 >3 DS/EN27888 2%
Jemn, total Fe mg/l 0,60 0 DS225 4%
it 02 mg/ 12 5 DS/EN 5814 5%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

[Tegn forklaring

(1 Vandkualitetskrav ikke overhoidt. * uden for akkreditering.
|1.m.: ke malelig. Urg 0g S, Maleusikkerhed (se BEK rr. 1146 af 24/10/2017)

Morten Due, civ. ing.




DONSlab

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL B BOHS"VindansljskLabammEntAzS
Ebbelokke Vandvaerk Analyserapport nr. 20180125/004
Brenshej Strandvej 2 2. februar 2018

4500 Nykebing Sj. Blad 1 af 1

e 2 DANAK

Rapporten ma kun gengives | uddrag. hvis laboratonet har gocdkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for cen analyserede prowe

DIREKTE UNDERS@GELSE |

Afgang, vaerk

Temperatur 8.3 < : et Sendre Strandve) 2 |
Lugt® Ingen lugt [ |
Smag* Normal Prevedato 2018-01-22 KI. 12:38
Farve’ Ingen |Prevetager: Laboratoriet DS/ENISO 19458 1
‘
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE iRESULTAT Vandkvalitetskrav 7 \METODE S, J
Kimtal v. 22°C pr.ml : 48 5 { DS/ENB222 0,1
Kimtal v. 37°C or.ml ' 2 DS/ENB222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr100ml | <1 i.m. [Colilert 0,06
E. coli or100ml | <1 i Colilert 0,06 |
FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT  \Vandkvalitetskrav ') METODE Urel
Farvetal Pt mg/l 9,% ! : DS/EN7887 5% |
Turbiditet FTU 0,16 3 IDS/EN27027 5% |
pH pH 7,2 - 8,° DS/EN ISO 10523
Ledningsevne mS/m 107 3 DS/EN27888 2%
NVOC & mg/! 4,3 4 SM5310 5%
Jem, total Fe mg/! 0,020 ! licP-OES %
Mangan Mn mg/ < 0,001 .02 ICP-OES 5%
Ammonium NHy * mgf 0,025 3 1ISO 71501 3% |
Klorid o mg/ 114 . \DS/EN10304 1.5% |
Fluorid F mg/ 1,00 1y DS/EN10304 3% |
Sulfat S04 % mg/ 18 25 DS/EN10304 1.5% |
Nitrat NO3 - ma/l 3,3 50 'DS/EN10304 2.5% |
Nitrit NOy " mg/ < 0,001 .01 DS/EN 26777 1.5% |

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016 |

Tegn forklanng
! Vandkwalitetskrav kke overhaldt. * uden for akkreditenng,
i.m. lkke maelg. Uy og S, Maleusikkerhed (se BEK nr. 1146 af 24/10/2017) Morten Due, civ. ing.




DONSlab

DRIFTSKONTROL R. DGNS.' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Ebbelokke Vandvaerk Analyserapport nr. 20180202/002
Bronshoj Strandvej 2 2. februar 2018

4500 Nykebing Sj. Blad 1 af 1

2 DANAK

Rapporten ma kun gengives | uddrag. hvs laboratonet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERS@GELSE ! i
Lugt” Ingen lugt ‘ ‘
Smag* Normal |Provedato:  2018-01-29 KI. 09:51 .
Farve” e }Prevetager‘ Laboratoret DS/EN ISO 19458
Udseende” Klar L _ B o B

FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT  |Vandkvalitetskrav ) 'METODE Uel
Farvetal Pt mg/ 6,3 ! : 'DS/EN7887 5% |
Turbiditet FTU 0,18 ). 3 DS/EN27027 5% |
pH pH 7.7 7 = 84S DS/ENISO 10523
Ledningsewne mS/m 106 >30 'DS/EN27888 2%
Jem, total Fe mg) 0,032 0.1¢ DS225 4%

Iit [ mgi 11 \DS/EN 5814 5% |

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016
Opflg. pa prove af 2018-01-22 rapport nr. 20180125/004

Tegn forklanng
! Vandkalitetskrav ikke owerholdt. * uden for akkreditenng.
1.m.. Ikke malelig. Uiy og Sy Maleusikkerhed (se BEK nr. 1146 af 24/10/2017 Morten Due. ¢iv. ing




DONSIlab

DRIFTSKONTROL R. DONS" Yandanalytisk Laboratorium A/S
Ebbelokke Vandvaerk Analyserapport nr. 20180202/001
Brenshej Strandvej 2 2. februar 2018

4500 Nykobing Sj. Blad 1 af 1

2 DANAK

Rapporten ma kun gengives 1 uddrag hus |aboratonel har godkendt uddraget. Resultatel geelder udelukkende for den analyserede proe

DIREKTE UNDERS@GELSE |
Lugt* Ingen lugt
Smag* Ingen |Pravedato:  2018-01-29 KI. 10:30
Ea = ‘iPreve?.agert Laboratoriet DS/IS05667-5
Udseende® o Kf‘fr | ) . ]
FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTA Vandkvalitetskrav 1) EMETODE Urel
Farvetal Pt mg/ 6,9 1 |DS/EN7887 5%
Turbiditet FTU 0,12 1 DS/EN27027 5%
pH pH 78 7 = 8,5 DS/ENISO 10523
Ledningsevne mS/m 108 DS/EN27888 2%
Jem, total Fe mg/ 0,043 0.20 |DS225 4%
it Oz mg/l 10 > DS/EN 5814 5%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016
Opfig. pa preve af 2018-01-22 rapport nr. 20180125/005

Tegn forklanng
! Vandknvalitetskrav ikke overboldt. * uden for akkreditenng.
.m. lkke malelig. Uy og Sy Maleusikkerhed (se BEK nr. 1146 af 24/10/2017) Marten Due, ¢lv. ing




