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Kopi til: @
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DANAK

Test Heg. o 45

Rapporten ma kun gengives i uddrag_, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gaeider udelukkende for den analyserede prove

IDIREKTE UNDERS@GELSE |
‘ " . Afgang, vaerk
Temperatur 7,9 C_|[Provested: o cia ndve 2
Lugt Ingen lugt
Smag* Normal Provedato:  2018-03-12 Kl. 10:22
Farve” Ingen Provetager: Laboratoriet DS/1IS05667-5
Udseende* Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSﬁGELSE BQESU LTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE S¢
Kimtal v. 22°C pr.mi 29 50 DS/ENG222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.mi <1 5 DS/EN6222 - 0.1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi 2 ! i.m Colilert 0,06
E. coli pr.100mi <1 i.m: Colilert 0,06
FYSISK ~- KEMISK UNDERSEGELSE . |RESULTAT I\laﬂdk\irii\!ﬂae%tskr‘av 1) - |METODE Upet
pH pH 7,8 7 - 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne mS/m 106 >30 DS/EN27888 2%
NvOC c mg/ 3,7 4 SM5310 5%
Jem, total Fe mgh < 0,01 0.1 ICP-OES 5%
Mangan Mn mgh < 0,001 0.02 ICP-OES 5%
Ammonium NHg * mgl < 0,02 0.05 180 7150/ 3%
Nitrit NO2 - mg/ < 0,002 0.01 DS/EN 26777 1.5%
it Oz mgh 11 DS/EN 5814 5%
1) Anferte vandkwalitetskrav er fra Historisk Bek. 802 af 01/06/2016. Veerdieme er vejledende
R “ ;:1;\’ AR e
Tegn forklaring: .
! Vandkwalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. \
i.m.: ke malelig. Urg 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK r. 1146 af 24/10/2017) Karin Spanggaard, EH, laborant
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i 2 DANAK

Test Reg. o 48

Rapporien mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERS@GELSE
Temperatur 4,4 °C [Provested: \B/f;:s";rksst:(v‘;:“; r
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato: 2018-03-12KI. 12:26
Farve” Ingen Provetager: Laboratoriet DSASO5667-5
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERSOGELSE : [RESULTAT  |Vandkvalitetskrav ! |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.mi 20 200 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml 2 ! i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. Colilert 0,06

FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT ~  Vandkvalitetskrav 1) IMETODE Urai
pH pH 7,8 7 - 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne mS/m 106 >30 DS/EN27888 2%
Jern, total Fe mg/ 0,017 0.20 D8225 4%
it 02 mgA 11 > 5 DS/EN 5814 5%

1) Anfarte vandkalitetskrav er fra Historisk Bek. 802 af 01/06/2016. Veerdieme er wejledende

R w:‘i::} f S -
Tegn forklaring: e e e e
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. .
j.m.: lkke malelig. Urej 0g Sy: Méleusikkerhed (se BEK nr. 1146 af 24/10/2017) Karin Spanggaard, EH, laborant
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R 2 DANAK

Test R, o 4B

Rapporten méa kun gengives i uddrag, hwis laboratoriet har godiendt uddraget. Resultatet geslder udelukkende for den analyserede prave

IDIREKTE UNDERS@GELSE
. . TF Feellesskoven
Temperatur 4,3 C ||Provested: Hegnsve]
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato: 2018-03-12KI. 11:18
Farve* Ingen Provetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458
Udseende* Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE k TRESULTAT - \andkvalitetskrav ! |METODE S;
Kimtal v. 22°C pr.ml 14 200 DS/EN6B222 0,1
Kimtal v. 37°C prmi <1 20 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi 1 ! i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100mi <1 i.m. Colilert 0,06
1) Anfarte vandkwalitetskrav er fra Historisk Bek. 802 af 01/06/2016. Vaerdieme er \ejledende
Tegn forklaring: SO
! Vandikwalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. .
i.m.: kke malelig. Urey 0g Sy: Maleusikkerhed {se BEK nr. 1146 af 24/10/2017) Karin Spanggaard, EH, laborant
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ST 2 DANAK

Test Rag, nr 48

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prave

DIREKTE UNDERSOGELSE
Temperatur 6,2 °C [Provested: E;iz’:t';eggr 5
Lugt Ingen lugt
Smag* Normal Provedato: 2018-03-12KI. 11:50
Farve” Ingen Provetager: Laboratoriet DS/SO5667-5
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE IRESULTAT  |Vandkvalitetskrav ") |[METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.ml 8 200 DS/EN6222 0.1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi 1 ! i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100mi <1 i.m. Colilert 0,06

FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE IRESULTAT Vandkvalitetskrav 1) |METODE Um
pH pH 7,9 7 - 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne mS/m 107 >30 DS/EN27888 2%
Jern, total Fe mg/l 0,016 0.20 D8225 4%
Bt 02 mght 12 > 5 DS/EN 5814 5%

1) Anfarte vandkvalitetskrav er fra Historisk Bek. 802 af 01/06/2016. Veerdieme er vejledende

-,
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Tegn forklaring: e e
1 Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. .
i.m.: lkke malelig. Urg 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr. 1146 af 24/10/2017) Karin Spanggaard, EH, laborant




