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Rapporten‘mé kun gengives | uddrag, huis laboratoriet har godkendt uddraget, Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSOGELSE

Temperatur 9,8 °C [Provested: g‘?ﬂ:g' svtz;r:dvej 2
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato:  2018-04-30 KI. 11:40
Farve* Gullig Provetager: Laboratoriet DS/ENISO 19458
Udseende* Klar ~

MIKROBIOLOGISK UNDERSPGELSE. IRESULTAT  |Vandkvalitstskrav?) |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.ml 39 50 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml <1 5 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100mi <1 i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. Colilert 0,06

1) Anferte vandkalitetskrav er fra Historisk Bek. 802 af 01/06/2016. Veerdieme er vejledende
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! Vandkalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. i
i.m.: ke malelig. Ury 0g Sy Méleusikkerhed (se BEK ne. 1146 af 24/10/2017) Karin Spanggaard, EH, laborant




