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MIKROBIOLOGISK KONTROL

Ebbelgkke Vandvaerk Analyserapport nr. 20191119/010
Brenshgj Strandvej 2 20. november 2019
4500 Nykebing Sj. Blad 1 af 1

i 2 DANAK

Test Reg. nr. 48

Rapporten méa kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSQGELSE
TF Feellesskoven
10, 8 4 )
Temperatur 0,6 C |Prevested Hegnevej 6
Provedato:  2019-11-11 KI. 10:20
Provetager: Laboratoriet DS/ENISO 19458
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |[METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.mi 320 ! 200 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml 11 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml 5 ! i m. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml <1 iim. Colilert 0,06
1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.
= SN, RIS - R
Tegn forklaring: o
! Vandkalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. . s
i.m.: lkke malelig. Urg 0g Sy: Méleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant




MIKROBIOLOGISK KONTROL

Ebbelgkke Vandvark
Breonshgj Strandvej 2
4500 Nykebing Sj.

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29

Kr.Veerlese

3500 Verlese

tif. 45803133

Analyserapport nr. 20191118/034
18. november 2019
Blad 1 af 1

2 DANAK

Test Reg. ni, 48

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSQGELSE
TF Faellesskoven
10,1 9 : :
Temperatur C ||Provested Hegnsve] 6
Prevedato:  2019-11-14 Kl. 11:10
Provetager. Laboratoriet DS/ENISO 19458
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.mi 50 200 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml 11 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml ) i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml < 1 i.m. Colilert 0,06

1) Anferte vandkalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.

Tegn forklaring:
! Vandkwalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: lkke malelig. Urg 0g Sy: Méaleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant




MIKROBIOLOGISK KONTROL

DONSIlab
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Ebbelokke Vandvaerk Analyserapport nr. 20191119/020
Brenshgj Strandvej 2 21. november 2019

4500 Nykobing Sj. Blad 1 af 1

Kopi til @

Juptr (GEUS) DANAK

Test Reg. nr. 48

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hwis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSQGELSE
5 . TF Feellesskoven

Temperatur 10,3 C |Provested: . grsve] 6

Lugt* Ingen lugt

Farve* Ingen Provedato:  2019-11-18 KI. 11:25

Udseende” Risc Provetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458
MIKROBIOLOGISK UNDERSQGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) |METODE S,

Kimtal v. 22°C prmi 240 t 200 DS/EN6222 0,1

Kimtal v. 37°C pr.ml 8 DS/EN6222 0,1

Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml 2 ! i.m, Colilert 0,06

E. coli pr.100ml < 1 iim. Colilert 0,06
1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.

i~ .:._ \Wv-::y “ M:—\X—>~—<:m>~_

Tegn forklaring:
! Vandkwalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: lkke mélelig. Ure 0g Sy: Méleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant




MIKROBIOLOGISK KONTROL

Ebbelokke Vandvaerk
Brenshgj Strandvej 2
4500 Nykobing Sj.

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DONSIlab

R. DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29

Kr.Vaerlase

3500 Veerlose

t1f. 458031 33

Analyserapport nr. 20191128/025
28. november 2019
Blad 1 af 1

2 DANAK

Test Reg. nr, 48

Rapporten méa kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: lkke malelig. Ure; 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019)

DIREKTE UNDERSQZGELSE
S TF Fzellesskoven
9 ’ 2 5 ¢

Temperatur 6 C [[Provested Hegnsvej 6

Lugt* Ingen lugt

Earve* Ingen Provedato:  2019-11-25 KI. 12:30

Udseende® Khar Provetager. Laboratoriet DS/ENISO 19458
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1 |METODE Sy

Kimtal v. 22°C pr.ml 100 200 DS/EN6222 0,1

Kimtal v. 37°C pr.mi 7 DS/EN6222 0,1

Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml 2 3 iim. Colilert 0,06

E. coli pr.100ml <1 iom. Colilert 0,06
1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.

R T . - T

Karin Spanggaard, EH, laborant




