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n s DANAK

Test Reg. nr. 48

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prove

[DIREKTE UNDERS@GELSE g o szﬁnHameve‘ N
Temperatur 13,8  °C 4
Lugt* Ingen lugt Provedato:  2019-11-14 KI. 11:55
Smag* Normal
e’ Ingen MST Manual for
i Provetager. Laboratoriet Pravetagning ver. 4
Udseende* Klar 2017
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE Sr
Kimtal v. 22°C pr.ml 7 200 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml < 1 iim. Colilert 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSQOGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) [METODE Urel
Farvetal Pt mg/l 15 15 DS/EN7887 15%
Turbiditet FNU 0,24 1 DS/EN7027 5%
pH pH 7,5 7 = 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 98,1 30~ 250 DS/EN27888 2%
Jern, total Fe mgfl 0,021 0.2 DS225 10%
Nitrit NO2 " mgll < 0,001 0 DS/EN 26777 6%
it 02 mg/l 10 DS/EN 5814 5%

1) Anfarte vandkelitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.
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Tegn forklaring: O S ——
| Vandkwlitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. )
i.m.: lkke malelig. U 0g Sy: Méleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant
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Ebbelgkke Vandvaerk Analyserapport nr. 20191122/035
Brenshgj Strandvej 2 22. november 2019
4500 Nykeobing Sj. Blad 1 af 1

e 2 DANAK

Test Reg. nr, 48

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSQGELSE :

Temperatur 10,3 °C |Provested: Smkken .
estre Havnevej 34

Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato:  2019-11-14 KI. 12:00
Farve” tngen Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERSQGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE S;
Kimtal v. 22°C pr.ml 7 200 DS/EN6222 0,11
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <l i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml <1 iim. Colilert 0,06

FYSISK - KEMISK UNDERSGGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ! |METODE Urel
Farvetal Pt mg/l 8,7 15 DS/EN7887 15%
Turbiditet FNU 0,33 1 DS/EN7027 5%
pH pH 7,5 7 -8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 97,9 >30 DS/EN27888 2%
Jem, total Fe mgh 0,028 0.2 DS225 10%
It 02 mg/l 10 DS/EN 5814 5%

1) Anfarte vandkalitetskrav er fra BEK. 524 af 01/05-2019.
Opflg. pa preve af 2019-11-14 rapport nr. 20191122/034
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Tegn forklaring: S
1 Vandkwalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. )
i.m.: lkke malelig. Urg 0g Sy: Méleusikkerhed (se BEK nr 523 af 01/05/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant
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Analyserapport nr. 20200117/006
17. januar 2020
Blad 1 af 1

2 DANAK

Test Reg. nr. 48

Rapporten ma kun gengives i uddrag, huis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSQGELSE Brovastad: };Iria:ézr; o
Temperatur 20,3 °C
Provedato:  2020-01-13 KI. 12:40
MST Manual for
Provetager. Laboratoriet Pravetagning ver. 4
2017
[MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.ml 42 200 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 iim. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml < 1 i.m. Colilert 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) |METODE Urer
Farvetal Pt mg/l 9,1 15 DS/EN7887 15%
Turbiditet FNU 0,15 il DS/EN7027 5%
pH pH 8,0 9= 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 91,8 250 DS/EN27888 2%
Jemn, total Fe mg/l 0,025 0.2 DS225 10%
Nitrit NO, - mg/l < 0,001 0.1 DS/EN 26777 6%
it 02 mg/t 9,3 DS/EN 5814 5%
1) Anfarte vandkwalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.
B

Tegn forklaring:

| Vandkwalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: lkke mélelig. Urg 0g Sy: Méleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant
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Ebbelskke Vandvaerk Analyserapport nr. 20200117/007
Brenshgj Strandvej 2 17. januar 2020
4500 Nykebing Sj. Blad 1 af 1

R 2 DANAK

Test Reg. n. 48

Rapporten méa kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gaslder udelukkende for den analyserede preve
DIREKTE UNDERSQGELSE
Temperatur 7,5 °C | Prevested:

Kekken
Flintagervej 5

Provedato:  2020-01-13 Kl. 12:45

Provetager. Laboratoriet DS/IS05667-5
MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav V) |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.ml 16 200 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. Colilert 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1 |METODE Urel
Farvetal Pt mg/l 9,4 15 DS/EN7887 15%
Turbiditet FNU 0,13 1 DS/EN7027 5%
pH pH 8,1 q.=.895 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m 91,8 250 DS/EN27888 2%
Jern, total Fe mg/l 0,024 0.2 DS225 10%
It 02 mg/l 11 DS/EN 5814 5%
ﬁ |
1) Anfarte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.
Opflg. pa preve af 2020-01-13 rapport nr. 20200117/006

Tegn forklaring: ;
| Vandkalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. .
i.m.: lkke malelig. Urgy 0g Sy: Méleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant




