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Test Reg. nr. 48

Rapporten mé kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSQGELSE
MelleLlicl - . |Provested: g?:dr;% ;?ar::dvej 2
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato:  2020-01-13 KI. 12:05
Farve” thgen Provetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458
Udseende* Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSQGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.ml 9 200 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml 1 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 dam. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml < 1 iem. Colilert 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav?) |METODE Urel
UV-Transmittans v. 254 nm* Pct. 80,8 Spektrofotometri

1) Anferte vandkalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Tegn forklaring:

I Vandkwalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: lkke malelig. Urg 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant
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MIKROBIOLOGISK KONTROL

Ebbelokke Vandvaerk Analyserapport nr. 20200117/001
Breonshgj Strandvej 2 17. januar 2020
4500 Nykebing S;j. Blad 1 af 1

ik 2 DANAK

Test Reg. nr, 48

Rapporten méa kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder ucelukkende for den analyserede preve

DIREKTE UNDERSQGELSE
= . TF Feellesskoven

Temperatur 6,9 C |Provested: Hegneve] 8
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato:  2020-01-13 Kl. 11:15
Farve* fhaen Provetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERS@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.ml 29 200 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml 2 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 inm. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml <1 iim. Colilert 0,06

1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering. j
i.m.: lkke mélelig. Uyo 0g Sy: Méleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant

.




MIKROBIOLOGISK KONTROL

Ebbelokke Vandvaerk
Brenshgj Strandvej 2
4500 Nykebing S;j.

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Rapporten mé kun gengives i uddrag; hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prave

DONSlab

R.DONS’ Vandanalytisk Laboratorium A/S
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Kr.Verlese

3500 Varlese
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Analyserapport nr. 20200123/001
23. januar 2020
Blad 1 af 1

2 DANAK

Test Reg. no. 48

DIREKTE UNDERSQGELSE
Efter UV
7 L} .

Teemperatur 22 c RIS Sgndre Strandvej 2
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato:  2020-01-20 K. 12:05
Farve* 1ngen Provetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458
Udseende* Klar

MIKROBIOLOGISK UNDERSQGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ! |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.mi 12 200 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml 2 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml <1 iim. Colilert 0,06

Tegn forklaring:

1) Anfarte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

! Vandkalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: lkke malelig. Urg 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant
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Analyserapport nr. 20200203/009

3. februar 2020

Blad 1 af 1

2 DANAK

Test Reg. nr, 48

Rapporten méa kun gengives i uddrag; hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gaelder udelukkende for den analyserede prove

DIREKTE UNDERSQGELSE
5 . Afgang, veerk
Temperatur 8/3 °C |Provested: oohire Strandvej2
Lugt* Ingen lugt
Smag* Normal Provedato: ~ 2020-01-27 KI. 10:20
Farve® rrden Provetager: Laboratoriet DS/EN ISO 19458
Udseende* Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSQGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav V) |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.mi 6 200 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.mi <1 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml < 1 i.m. Colilert 0,06
E. coli pr.100ml < 1 {eim Colilert 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSQGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav ) |METODE Urel
UV-Transmittans v. 254 nm* Pct. 81 Spektrofotometri
1) Anferte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.
5 ~ e

Tegn forklaring:

| Vandkwalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: lkke malelig. Urg 0g Sy Maleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Karin Spanggaard, EH, laborant




