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€ DANAK

Test Beg. nr. 48

Rapporten mé kun genghves i uddrag, hvis lshoratoriet har godkendt uddraget. Resultatet grdder udeukiende for den anabysemde prove
II]{RE}CTE INDERSOCELSE
Temperatur 1L.5 °C Provested:

Lugt* Ingen lugt
Smag* Yormal Provedato: 2023-06-12 K1 08:16

Afgang, vaerk
Sendre Strandvej 2

Farve* Let gullig
LUdseende® Klar
INDERLEVERANDER

Provetager: Laboratoret DSTS0566T-52006

ORGANISKE Ml KROFORUREN NGER RESULTAT Vandkvalitetskrav U [METODE Urel
PESTICIDER Ikke pivist

1,2,4-Triaznl gl < 0,01 a,10 LC/MS/MS 3%

1) Anferte vandiovalitetskrayv er fra BEE. 504 af 14052023 Opbysninger om arehy sedato kan relovinercs.
Opllg. ph prove al 2023-05-08 rapport nr. 20230524/021K

Org. mikroforuren. er udfort af SGS, akkr.nr. 401, i
rapport nr. 489945, kopi kan rekvireres. — e
Teg forkdaring

! Vendiovalitetskrav ikke overholds. ® wden for skdoeditering

im: Theke mélelig Uy og S Mlensildeerhed (se BEK nr 529 af 14052023) Karin Spanggaard, EH, laborant




DONSIlab

(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Blokken 43

=460 Birkerad

tIf- 458031 33
Ebbelek ke Vandvark Analyserapport nr. 20230703/004
Bronshaj Strandvej 2 3. juki 2023
4500 Nykebing Sj. Blad 1 af 1

. 2 DANAK

Teet Keg. ni. 48

Rapporten mé hun gengives | uddrag, hvis shoratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gedder udedukdende for den analy serode: prove
II]'[RE}CTE INDERSECELSE
Temperatur 13,7 °C Provested:

Lugt* Ingen lugt
Smag® Hormal Provedato: 2023-06-12 KL 0907

TF Fadlksskoven
Hegnsvej 6

kil tar Prevetager: Laboratoriet DSASOS66T-52006
Lidseende® Klar

INDERLEVERANDER
ORGANISKE MIKROFORURENINGER RESULTAT Vandkvalitetskray ) |METODE Urel

PESTICIDER Ikke pivist
1,2,4-Triaznl pgl < 0,01 a,10 LC/MS/MS 3%

11 Anferte vandkvalitetshoray or fra BEEL. 504 af 14052023, Owphysninger orn arahy sedato kan rekovineres.

Org. mikroforuren. er udfisrt af SGS, akkr.or. 401, ’
rapport nr. 489945, kopi kan rekvireres, e
Tean forkdaring

! Vandiovalitetskrav ildoe overhobds. *® uden for sldoeditering

Lm.: Tidoe el U, o §: Milensilderhed (se BEK nr 579 of 14/05/2023) Karin Spanggzard, £H, laborant




(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

Ebbelokke Vandvaerk
Bronshej Strandvej 2
4500 Nvkobing Sj.

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DONSlab

R.DONS' Vandanalytisk Laboratorium AfS
Blokken 43
3460 Birkar

tf- 458031 33

Anabyserapport nr. 20230703/ 005
3. quh 2023
Hlad 1 af 1

2 DANAK

Teet Keg. me. 48

Rapporten mé lan gengives jldd.r:g; i lahoratonict har godloendt uddreget. Resultatet gedder ndduldende for den analy serede prove
[DIREKTE UNDERSOGELSE

TF Sendervang

Provested: f
T Sendervangsve) 22

14,1 °C
Ingen lugt

Kormal

Prevedato: 2023-06-12 KL 08:44

R D8/1S05667- 52006

Prevetager: Laboratoriet

RESULTAT Urel

Tkke phvist

< 0,01 LC/MS/MS 30%%

1) Anforte vandkvalitetskray er fra BEEL. 504 af 14052023 Orpbysninger om aralysedato kan relovineres.

Org. mikroforuren. er udfert af SGS, akkr.nr. 401, ’
rapport nr. 489945, kopi kan rekvireres. .
Tegn forklaning

! Vandbovalitet<korav ildoe overholdt. ® uden for sldoeditering

Lm.: Tide el Uy oS, Mélousikicorhed (52 BEK or 520 af 14/0572023) Karin Spanggaard, EH, laborant




(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

Ebbelokke Vandvaerk
Bronshaj Strandvej 2
4500 Mykobing Sj.

Ko til:
Tupiter (GEUS)

DONSIab

R. DONS" Vandanalytisk Laboratorium AfS
Blokken 43
3460 Birkerad

Hf:45B0 3133

Analyserapport nr. 20230718012
18, juli 2023
Blad 1 af 2

2 DANAK

Tesd Beg. ne. a8

Rapporten md kun gengives i wddrag, hvis lshoratoriet har godbendt uddraget. Fesultatet gelder udebubdeende for den analy serede prove

|DIREKTE UNDERSOGELSE
wdv_hane
= e —
e e 14,9 °C [Provested  pofesckoven 11
Lugt* Ingen lugt
Smag* Hormal Provedato:  2023-07-10 KL 13:23
Porwe® Iat gpllig Provetager:  Laboratoriet [5/1S05667-52006
Ldseende® Klar
FYSISK - KEMISK UNDERSGGELSE IT.[L'['AT Vandkvalitetskray 1) |METODE Urel
pH pH 7,8 7 - 8,5 DS/EN IS0 105232012, M051
Ledningsevne (ref v. 20 *C) m&/m 99,9 250 DS/EN2TEEE2003 15%
Iit oy mg| 10 DS/EN [SO 172892014, M022 5%
1) Anfirte vandiovalitetskray or fra BEEL 504 of 14052023 Oipbysninger orm analy sedato kan relovireres.

Opllg. pi prove af 2023-05-08 rapport nr. 20230524/021K

Tegn forkdaring
! Vandiovalitetshray ikke overholdt. * uden for sldoeditering
L Tckee mofledip U1y o 8- MSensikierhed (se BEE nr 529 of 14052023)

Karin Spanggaard, EH, laborant
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(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER . DONS' Vaodanalytisk Labseatorinm AJS

W DANAK

jdl:?hkkc Vandvark Analyserapport nr. 20230718012

fuli 202
Fallesskoven 11 la::a jl:ha.fo;.l
Provedato: 2023-07-10 KL 1323 RnGE

[ENDERLEVERANDOR | |

ORGANISKE MI KROFORURENINGER RESULTAT  [Vandkvalitetskray V) |METODE  Upy

CIDER Tkke pdvist

1,2,4-Triazol pgl <0,01 0,10 LC/MS/MS 30%

1) Anfirte viexiovalitetskray e fra BEK. S04 af 14052023, Oplysainger om analysedato kin relovireres.

Org. mikroforuren. er udfert af SGS, akkr.or. 401,

rapport nr. 492978, kopi kan rekvireres. Do NS
Tegn forkkeng - . ¥ =
! Vandovaltetskray ikke overbokit. * uden for skkredtering

en: Iike kel U, oS Meusickerbed (se BEK nr 529 af 140572023) Karin Spanggaard, EH, labovant




